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RESUMEN  
 
Se implementó un sistema electrónico inteligente de Medición, Control, Visualización y Alerta 
de fallas en un circuito local de agua potable de bajo costo, fácil implementación el cual permite 
la monitorización por medio de una página web. Con el desarrollo del prototipo se buscó dar 
una solución rápida cuando en las tuberías de distribución de agua potable existan fallas, 
generando falta de servicio a los usuarios y pérdida de litros de agua hasta la solución del 
mismo. El prototipo permite agregar nuevos módulos para la obtención de datos y a su vez 
controlarlos. Posee dos módulos desarrollados en la plataforma Arduino, la comunicación entre 
los módulos es mediante radio frecuencia utilizando el módulo NRF24L01 con una distancia 
máxima de 40m de transición y recepción, el primer módulo denominado nodo, posee una 
electroválvula que permite la detención o paso de agua potable hacia el ramal que se encuentre 
controlado por el sistema. Para obtención de los datos se utilizó sensores de flujo YF-S201, 
estos datos se envían de forma ordenada hacia el segundo módulo, la información recibida 
posee un identificador que facilita el procesamiento con el fin de controlar cada nodo, enviando 
un mensaje de activación o desactivación de las electroválvulas. Además, envía un mensaje de 
texto a través del sistema global para las comunicaciones móviles (GSM) cuando exista alguna 
falla en los ramales. Los datos procesados son almacenados en una base de datos un tiempo 
establecido. De las pruebas realizadas se comprobó que el dispositivo posee un error de 
monitoreo mínimo que es despreciable en cada uno de los sensores. Cada medición se hizo en 
comparación del volumen de agua. Se concluye que el prototipo permite un rápido control ante 
las fallas producidas en un circuito de agua potable dando estabilidad del servicio a los usuarios. 
Se recomienda para evitar errores de obtención de datos de flujo siempre calibrar los sensores. 
 
Palabras claves: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, <TECNOLOGÍA 
DEL CONTROL AUTOMÁTICO>, <AGUA POTABLE>, <COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS >, <ARDUINO (HARDWARE - SOFTWARE)>, <SENSOR DE FLUJO>, 
<DISEÑO MODULAR>, <CONTROL DE FALLAS>.  
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ABSTRACT  
 
 
It was implemented an intelligent electronic system for Measurement, Control, Visualization 
and Fault Alerting in local circuit of low cost drinking water, easy implementation which allows 
the monitoring through a web page. The development of the prototype is an attempt to provide 
quick solution, since there are faults in the potable water distribution pipes. It generates a lack 
of service to user and loss of liters of the water until the solution of the same. The prototype 
allows adding new modules of obtaining data and control. It has two modules developed in the 
Arduino platform. The communication between the modules is by radio frequency using the 
module NRFL24L01 with a maximum distance of 40m of transition and reception. The first 
module called node, has an electrovalve that allows the stop or passage of water to the branch 
that is controlled by the system. Flow sensor YF-S201 were used to obtain the data. These data 
are sent in an orderly way to the second module, the information received has an identifier that 
facilitates the processing in order to control each node it sends an activation message or 
deactivation of the solenoid valves. In addition, it sends a text message through the global 
system for mobile communications (GSM) when there is failure in the branches. The processed 
data are stored in a database for a set time. From the tests performed it is verified that the device 
has a minimum census error that is negligible in each of the sensor. Each measurement was 
made in comparison to the volume water. It is concluded that the prototype allows a fast a 
control of the produced faults in a potable water circuit, which gives a stability of the service to 
the users. It is recommended to avoid error in obtaining flow data through always calibrating the 
sensor. 
 
KEYWORDS :< ENGINEERS TECHNOLOGY AND SCIENCES>, <AUTOMATIC 
CONTROL TECHNOLOGY>, <DRINKING WATER>, <WIRELESS 
COMMUNICATIONS>, <ARDUINO (HARDWARE-SOFTWARE)>, <FLOW SENSOR>, 
<MODULAR DESIGN>, <TROUBLESHOOTING>. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo de titulación, se realizó la implementación de un prototipo electrónico 
para la Medición, Visualización, Control de averías, fallas de agua potable, evitando el 
desperdicio de líquido vital en una red de agua potable, logrando estabilidad y confianza por la 
empresa que proporciona este servicio. 
En la actualidad no existe un dispositivo que permita determinar de forma oportuna fallas o 
averías en la tubería de agua potable en un circuito local dentro de una red. De esta manera se 
disminuye las pérdidas y desperdicios de agua dificultando el suministro normal de líquido vital 
a los usuarios de la red.  
Para el cumplimiento de este objetivo, se implementó un prototipo el cual permite censar el 
flujo de agua que atraviesa por una tubería. Los actuadores instalados en el prototipo permiten 
abrir o cerrar las electroválvulas permitiendo o no el paso de líquido vital, los datos obtenidos 
por medio del sensor de flujo YF-S201 son enviados mediante Radio Frecuencia al módulo 
Recolección, Visualización y Control creando una WSN entre este y el módulo de Lectura, 
Transmisión y Activación. El prototipo a su vez permite visualizar el comportamiento del 
sistema por medio de una página web que es utilizada por el personal asignado. 
Las redes de sensores inalámbricos (WSN) permiten una comunicación, por ser dispositivos 
autónomos permiten censar cualquier variable física o química existente y son de bajo costo. 
En la mayoría de los casos, para solventar un problema de falla en las tuberías de distribución 
de agua potable no se lo realiza de forma inmediata, debido a que no se dispone de un sistema 
en tiempo real que alerte del problema suscitado en la red de agua potable. 
Esta necesidad motiva el desarrollo de un prototipo de bajo costo que permita el monitoreo y 
control de fallas de agua potable en la tubería, de tal forma que la información suministrada 
pueda ayudar tanto a la empresa que suministra el servicio como a los usuarios de servicio, a 
tener una mejor estabilidad de suministro de líquido vital, evitando desperdicios de agua.   
Este trabajo de titulación consta de una introducción, tres capítulos, conclusiones y 
recomendaciones. El primer capítulo, denominado Marco Teórico contiene el estudio de los 
métodos de distribución de agua potable para la población, una breve revisión de los elementos 
que conforman el prototipo de Medición, Visualización y Control de falla en una red de agua 
potable. 
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El segundo capítulo es el Marco Metodológico plantea todos los requerimientos que tiene el 
sistema para la selección de los dispositivos, a su vez las características de cada dispositivo que 
permitieron su elección. Presenta el hardware y software utilizados para la implementación del 
módulo Lectura, Transmisión y Activación y del módulo Recolección, Visualización y Control.      
El tercer capítulo analiza los resultados de las pruebas desarrolladas para cada dispositivo 
utilizado en cada módulo que conforma el prototipo, se incluye las características del sistema, 
así como el análisis económico de su costo de implementación.  
En las Conclusiones se resumen los resultados alcanzados en el trabajo y se resaltan los aspectos 
importantes, en las Recomendaciones se citan los aspectos más importantes a ser considerados 
en el prototipo para un mejor manejo y vida útil.    
 
ANTECEDENTES 
 
Durante la última década han aparecido infinidad de dispositivos que utilizan sensores para el 
monitoreo y control. La evolución en prestaciones y tamaño que nos ofrece la electrónica actual, 
disponemos de sensores capaces de comunicarse de manera inalámbrica, capacidad de 
procesamiento y autonomía propia, abriendo un abanico de oportunidades para diseñar y crear 
todo tipo de aplicaciones, protocolos y sistemas capaces de facilitar el trabajo a los seres 
humanos a la vez que reducen sus costes.  (Cantillo,2010, p.8) 
En la actualidad las funciones que poseen las redes de sensores están donde se requiera recoger 
lecturas. Estas pueden ser en un entorno inaccesible u hostil como también en empresas, 
fabricas, oficinas u el propio hogar, durante un período de tiempo, para así detectar cambios, 
tendencias y datos suficientes para poder generar algún cambio o intervención.  (TAPIA,2008, 
p.8) 
Cada vez que se produce una fuga de agua, por pequeña que sea, en una de estas redes de 
abastecimiento, la pérdida recae sobre el conjunto de la población, por eso es necesario un 
control exhaustivo de estas instalaciones, porque suelen ser fuente de pérdidas económicas 
importantes sobre las que nadie suele responsabilizarse.  (GÓMEZ,2015). Según la EP 
EMAPAR existe un total de 46 a 47 % de fugas de agua que posee la ciudad de Riobamba en 
sus tuberías de distribución.  
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Las redes de tubería de abastecimiento para hogares de líquido vital que se encuentran en la 
ciudad de Riobamba no son monitoreadas de forma que la empresa de distribución de agua 
potable, no sabe cuándo existe una ruptura de tuberías en los sectores que esta abastece con el 
líquido vital, lo cual produce perdidas económicas para la empresa como a la población, lo cual 
no generando una estabilidad del servicio para los usuarios. 
De las investigaciones realizadas no se encuentra en el mercado ningún dispositivo electrónico 
que realice un monitoreo del suministro de agua en una malla de distribución por parte de la 
empresa encargada, por lo que se ha previsto la realización de un sistema electrónico prototipo 
que venga a cumplir estas funciones.  
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Se podrá detectar y solucionar oportunamente los inconvenientes de suministro de agua en un 
circuito de distribución mediante la implementación de un dispositivo prototipo de monitoreo 
con comunicación inalámbrica, garantizando un mejor servicio a los usuarios? 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe un dispositivo electrónico que permita monitorear un circuito de agua potable? 
¿Cómo se realizará el monitoreo de un circuito de agua potable?  
¿Cuáles serán los mecanismos de conectividad y alertas en caso ocurrir fallas en un circuito de 
agua potable? 
¿Cómo se podrían detectar falla de funcionamiento en un circuito de agua potable para su rápida 
reparación? 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Diseñar e implementar un prototipo mediante comunicación inalámbrica para el monitoreo de   
falla en un circuito de agua potable. 
 
Objetivos específicos 
 
 Analizar los elementos electrónicos y de comunicación para el sistema propuesto. 
 Medir el flujo de líquido vital en un circuito de agua potable. 
 Implementar una página web para el monitoreo de un circuito de agua. 
 Implementar comunicación GSM para él envió de un mensaje de alerta y radio frecuencia 
para la conectividad de los nodos con el punto base. 
 Implementar una electroválvula para el control del circuito de agua potable. 
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CAPITULO I 
 
 
        MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  
 
 Agua 
 
El agua es indispensable para la vida, porque ningún organismo sobrevive sin ella. Es un 
constituyente esencial de la materia viva y la fuente de hidrógeno para los organismos. También 
influye en ellos a través de la atmósfera y el clima. Es el medio en el que se desarrolla la 
abundante y variada flora y fauna acuática. Los seres vivos están formados en su mayor parte 
por agua.  
El agua dulce es imprescindible para la vida, pero la cantidad disponible es escasa y su 
distribución desigual. Además, varía a lo largo del año y está sujeta a cambios provocados por 
la actividad humana. Los usos más importantes están relacionados con la agricultura y el 
consumo industrial y doméstico. Su demanda se ha incrementado notablemente con el 
crecimiento de la población. (FAO,2015) 
La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 6.000 millones 
de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo veintiuno con una grave crisis del 
agua. Todas las señales parecen indicar que la crisis se está empeorando y que continuará 
haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva. Se trata de una crisis de gestión de 
los recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos inadecuados. 
(UNESCO,2003) 
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 Monitorización  
 
La monitorización juega un papel importante en las actividades de calidad y gestión. El dato 
obtenido en una monitorización nos permite conocer el comportamiento y planificar una posible 
actuación, por lo que la información analizada es para optimizar la operación. 
La monitorización consiste en la grabación continua, periódica o periódicamente continua de 
unos parámetros que, en la mejor manera explican el estado actual del sistema. La 
monitorización depende de varios factores como los materiales, condiciones ambientales y 
fenómenos locales. (SIDOROVA,2010, p.18-19) 
 
1.2.1 Proceso de monitorización   
 
Las actividades principales del proceso de monitorización son: selección de una estrategia de 
monitorización; instalación de un sistema de monitorización; mantenimiento del sistema de 
monitorización; colección y análisis de los datos obtenidos.  
La a monitorización está basada en el conocimiento del sistema observado; la determinación del 
sistema de monitorización depende de: objetivo, parámetros seleccionados, y tipo de 
monitorización; exactitud, frecuencia de recepción de datos, manera de colección de datos, 
procedimiento de componentes del sistema, posibilidad de funcionamiento automático.se puede 
observar las actividades principales de monitorización en la figura 1-1. (SIDOROVA,2010, 
p.21) 
 
       Figura 1-1: Proceso de monitorización. 
                                              Fuente: (SALGADO, y otros, 2016, P. 5) 
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1.2.2  Monitorización del agua potable  
 
El objetivo de la monitorización de la calidad de diferentes aguas naturales y potables es la 
reducción de los efectos nocivos para el medioambiente y la salud humana. Este objetivo tiene 
que cumplir con diferentes normas que están estipuladas en regulaciones oficiales sobre 
ecología y la calidad del agua potable.  
Debido a los esfuerzos realizados continuamente para mejorar la calidad de las aguas naturales, 
reducir los riesgos en la salud de los consumidores y optimizar la eficacia del tratamiento del 
agua potable, continuamente aumentan los requisitos en los procesos tecnológicos y en el 
control de la calidad del agua. (S::CAN, 2017) 
Por lo que es necesario ubicar una estación de monitorización inalámbrica para el control del 
suministro de agua potable. 
 
 Redes de distribución de agua  
 
El abastecimiento de agua potable para localidades urbanas en una de sus últimas etapas lo 
conforman una serie de conexiones y tuberías que se instalan o localizan dentro de las redes de 
calles. La planta de las calles, la topografía y la localización de las obras de cabeza, nos 
determinan el tipo de distribución y el flujo a través de aquel. (OZUNA, y otros, 1991) 
 
1.3.1  Estructura jerárquica 
 
Las redes de distribución de agua se estructuran según el tipo de función que desempeñan y que 
tienen una relación directa con la serie decreciente de los diámetros con el fin de ajustarse a la 
distribución de consumos, a la reducción de pérdidas de carga, hacer frente a situaciones 
imprevistas y a reducir el coste. Los niveles en los que se clasifican son: Aducción, Distribución 
Urbana y acometidas.  
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Las conducciones de aducción son las grandes arterias de transporte que recogen el agua desde 
los puntos de captación o tratamiento y llegan hasta la zona urbana. La red de distribución 
urbana es la que toma el agua de la aducción directamente o de los diferentes depósitos 
reguladores y la distribuye entre todos los puntos de consumo. Dentro de esta red se ha de 
distinguir las redes de transporte inter-zonales. (MOLIA,2010, p.3) 
 
1.3.2 Tipologías 
 
Las redes de distribución en general o bien según su función o localización por áreas pueden ser 
de dos grandes tipos: ramificada y mallada  
1.3.2.1  Red ramificada o circuito abierto   
 
Cuando los asentamientos de una localidad son irregulares y la traza urbana no sigue alguna 
planeación adecuada y por lo general existe una sola calle o avenidas, callejones en diferentes 
direcciones, en estas localidades es común la instalación de sistemas de distribución de “ramales 
abiertos”, en donde los extremos de tubería serán puntos muertos y el agua no tendrá 
circulación. Como se puede observar en la figura 2-1. 
 
 
       Figura 2-1: Red de distribución con circuito abierto   
         Fuente: (ROMO, 1991 ) 
-9- 
 
1.3.2.2  Red mallada o circuito cerrado    
 
Cuando se presenta una adecuada distribución de calles y avenidas existiendo una cuadricula 
bien definida de estas, se procederá a construir un sistema de red de distribución con “circuitos 
principales” o “circuitos cerrados”, en donde estos alimentan a líneas de tubería, denominadas 
de relleno, las cuales en los cruces de calles se interconectarán entre sí, o con las tuberías 
principales o de alimentación. 
 Este sistema presentará la ventaja de que la alimentación podrá realizarse desde cualquier punto 
y desde una más dirección como se observa en la figura 3-1, eliminando así los extremos 
muertos para dar mejor funcionalidad hidráulica a la red. (OZUNA, y otros, 1991) 
 
 
           Figura 3-1: Red de distribución con circuito cerrado  
               Fuente: (ROMO, 1991) 
 
1.3.2.3 Características de las redes de distribución de agua potable  
 
Las redes de distribución de agua potable poseen características las cuales le permiten abastecer 
de agua a los diferentes puntos de una población. 
La tabla 1-1 indica las características de las redes de distribución de agua potable y sus 
diferentes delimitaciones que posee cada una. 
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Tabla 1-1: Características de las redes de distribución 
 
 
 
Redes de distribución de 
agua potable  
Ramificada Mallada 
 Núcleos urbanos de máximo 
1000 viviendas. 
 Configuración urbana lineal. 
 Longitud máxima de las 
arterias hasta 1000. 
 Los distribuidores tendrán una 
longitud máxima de 300m. 
 Una ruptura puede generar el 
corte general de la 
distribución.  
 Menor coste de montaje de la 
red de agua  
 La separación máxima de los 
lados opuestos será de 900m y 
mínima de 250m. 
 La superficie máxima es de 
30Hay mínima de 9Ha. 
 Núcleos urbanos máxima de 
1500 viviendas. 
 Mayor seguridad en el 
servicio, ya que una avería en 
punto no acarrea a toda la red. 
 Mayor coste de montaje de la 
red de agua 
Fuente: ACUEDUCTO, 2008 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
 Red de sensores inalámbricos (WSN) 
 
La red de sensores viene de la lengua inglesa Wireless Sensor Networks o WSN se basa en una 
serie de peños dispositivos electrónicos que tienen acceso al mundo exterior por medio de 
sensores.  
El nombre que se le da a este tipo de dispositivo es el de “mote”, que proviene de la tradición 
inglesa de la palabra “mota de polvo” que proviene con la finalidad de indicar en una sola 
palabra dos de los conceptos principales: su pequeño tamaño y la idea de que pueden estar 
situados en cualquier lugar. Esta facilidad en su instalación y funcionamiento la consiguen 
principalmente a dos motivos:  
 Son dispositivos autónomos que funcionan con baterías (similares a la de un teléfono 
móvil) las cuales permites ser recargadas inclusos mediante placas solares.  
 Todas las comunicaciones que se realizan se basa en protocolos inalámbricos de bajo 
consumo. 
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Los “motes” tienen la capacidad de comunicarse entre sí mediante la creación de redes malladas 
y retransmitir la información requerida a través de la red hasta un punto de control que registre 
los valores observados e incluso tome decisiones consecuentes. 
Son los propios “motes” los que se organizan cada cierto tiempo para ver cuáles son las rutas de 
comunicación disponibles. Esto permite que los motes puedan ser cambiados de lugar para 
monitorizar un área distinta en un determinado momento. (GASCÓN,2010, p. 53) La figura 4-1 
indica la función de cada elemento que interviene en la WSN. 
 
 
                      Figura 4-1: Red de sensores inalámbricos (WSN)  
                              Fuente: http://lasredesconsensores.blogspot.com/2012_07_01_archive.html 
 
1.4.1 Hardware de un nodo sensor 
 
Los nodos inalámbricos o motes son dispositivos electrónicos capaces de captar información 
proveniente del entorno en el que se encuentran, procesarla y transmitirla inalámbricamente 
hacia otro destinatario. 
 Diseñar una mota no se reduce a miniaturizar un ordenador personal. Hay que tener en cuenta 
que queremos un espacio reducido, un consumo muy bajo de energía y un coste de los 
dispositivos reducido. Y en contraposición a esto una potencia de ejecución de programas 
elevadas y una transmisión de datos eficaz y con amplia longitud de emisión. (Cantillo, 2010, 
p.16) 
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      Figura 5-1: Partes de un nodo sensor 
             Fuente:https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/8592/PFC%20%20DESARROLLO% 
 
Un nodo sensor es un elemento computacional con capacidad de procesamiento, memoria, 
interfaz de comunicación y puede formar conjuntos de sensores.  
El Hardware básico de un nodo sensor como se observa en la figura 5-1 se compone de un 
transceptor (transmisor/receptor), procesador, uno o más sensores, memoria y batería. Los 
componentes brindan la opción de comunicación (enviar/recibir información), ejecutar tareas 
que requieren procesamiento más allá de efectuar funciones de censado. 
 
1.4.2 Tipologías con la red con sensores  
 
Se usa varias topologías de red para coordinar el gateway WSN, nodos finales u otros 
ruteadores. Los nodos ruteadores son similares a los nodos finales, en los que se puede adquirir 
datos de medida, pero usted también puede usarlos para pasar datos de medida desde otros 
nodos. (CIANCA,2012) 
 La topología en estrella, en la cual cada nodo mantiene una sola trayectoria de 
comunicación directa con el gateway. Esta topología es simple, pero restringe la 
distancia total que su red puede alcanzar 
 Topología de cluster o árbol, esta arquitectura más compleja, cada nodo mantiene una 
sola trayectoria de comunicación directa al gateway pero puede usar otros nodos para 
enrutar sus datos a esa trayectoria. Esta topología tiene un problema. Si el nodo ruteador 
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falla, todos los nodos que dependen de ese ruteador también pierden sus trayectorias de 
comunicación con el gateway.  
 La topología de red de malla, soluciona los problemas con las trayectorias de 
comunicación redundante para aumentar la fiabilidad del sistema, los nodos mantienen 
múltiples trayectorias de comunicación al gateway, así si el nodo ruteador falla, la red 
automáticamente en ruta los datos a través de una trayectoria diferente, aunque es muy 
confiable, sufre de incremento de latencia de red ya que los datos deben hacer múltiples 
saltos antes de llegar al gateway. 
 
 
Figura 6-1: Tipología de la red de sensores 
Fuente: http://lasredesconsensores.blogspot.com/2012_07_01_archive.html 
 
 
Cada tipología como se observa en la figura 6-1 está diseñada para cada situación que se 
requiera el uso de ella. 
 
1.4.3 Áreas de aplicación  
 
Pasando de largo las aplicaciones militares, éstas tienen usos civiles interesantes como vemos 
las cuales satisfacen necesidades que el hombre necesita en su vida cotidiana continuación: 
(CIANCA,2012) 
 Eficiencia energética: Red de sensores se utilizan para controlar el uso eficaz de la 
electricidad, como el caso de Japón y España. 
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 Sensores ambientales: El control ambiental de vastas áreas de bosque o de océano, 
sería imposible sin las redes de sensores. El control de múltiples variables, como 
temperatura, humedad, fuego, actividad sísmica, así como otras. También ayudan a 
expertos a diagnosticar o prevenir un problema o urgencia y además minimiza el 
impacto ambiental. 
 Sensores industriales: Dentro de fábricas existen complejos sistemas de control de 
calidad, el tamaño de estos sensores les permite estar allí donde se requiera. 
 Automoción: Las redes de sensores son el complemento ideal a las cámaras de tráfico, 
ya que pueden informar de la situación del tráfico en ángulos muertos que no cubren las 
cámaras y también pueden informar a conductores de la situación, en caso de atasco o 
accidente, con lo que estos tienen capacidad de reacción para tomar rutas alternativas. 
 Medicina: Las redes de sensores ayudan a la calidad de vida de pacientes que deben 
estar controlado, sus constantes vitales (pulsaciones, presión, nivel de azúcar en sangre, 
etc.), podrá mejorar sustancialmente. 
 Domótica: Su tamaño, economía y velocidad de despliegue, lo hacen una tecnología 
ideal para la domótica a un precio asequible. 
El futuro de la era de la información es capaz de digitalizar en tiempo real el mayor número de 
posibles parámetros del entrono con la idea de controlar y optimizar el uso que se hace de sus 
recursos mejorando con ello la calidad de vida de las personas que viven en ellos. 
(GASCÓN,2010, p. 55) 
A partir de ahí se ha ido investigando sobre las diferentes formas de obtener información en los 
diferentes ámbitos, lo que ha llevado a que los sensores evolucionen hasta el momento con las 
redes de sensores inalámbricas, las cuales son capaces de obtener información periódica en las 
diferentes facetas sin tener que estar una persona presente en el medio físico y exentas de 
mantenimiento. 
Se crean redes de sensores que constan de una cantidad importante de nodos autónomos capaces 
de auto configurarse en el caso de que alguno de ellos deje de funcionar y elegir un camino 
alternativo a la hora de propagar la información hasta el sumidero para su posterior envío por 
Internet hasta los equipos de monitorización. (Cantillo,2010, p.12) 
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 Comunicación inalámbrica  
 
Actualmente, estamos inmersos en la que se denomina revolución tecnológica de las 
comunicaciones inalámbricas, una revolución similar a la que protagonizaron en su momento la 
electricidad, la televisión, el ordenador o las mismas comunicaciones con cable, que supusieron 
nuevos modelos de negocio.  
1.5.1 Clasificación por rangos de frecuencia  
 
Una de las principales ventajas de esta tecnología es la movilidad, no depender del cable El 
hecho de que el punto de entrada en la red de comunicaciones no esté ligado a una ubicación 
fija, El medio de transmisión de las comunicaciones inalámbricas (no guiadas) es el espectro 
electromagnético que coloquialmente denominamos aire.  
Los rangos de frecuencia más utilizados que se utiliza para la comunicación inalámbrica son los 
siguientes: 
1.5.1.1 Infrarrojos (IR) 
 
Se utilizan en comunicaciones punto a punto de corto alcance, son muy direccionales y no 
pueden atravesar obstáculos. Este medio se utiliza habitualmente en el mando a distancia de la 
televisión y hasta hace unos años era también un sistema de comunicación que se utilizaba a 
menudo para conectar dispositivos situados el uno al lado del otro. Es el rango de frecuencia 
más alto para comunicaciones inalámbricas. (BLAZQUEZ,2013) 
1.5.1.2 Microondas (MW) 
 
 Este rango de frecuencias es adecuado para transmisiones de largo recorrido (comunicaciones 
por satélite, comunicaciones terrestres punto a punto como alternativa al cable coaxial o la fibra 
óptica. Las microondas suelen ser direccionales y utilizan una parte del espectro con frecuencias 
más pequeñas que los infrarrojos. (BLAZQUEZ,2013) Las microondas están dentro de una 
gama de frecuencia de 300 MHz a 300 GHz.  
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1.5.1.3 Radiofrecuencias (RF).  
 
Las radiofrecuencias son omnidireccionales y pueden atravesar obstáculos sin ningún problema. 
(BLAZQUEZ,2013) Las radiofrecuencias oscilan entre 10 kHz y 300 GHz Las microondas 
están incluidas dentro de la banda de radiofrecuencia. (E DOME, 2017) 
 
 Tarjetas de desarrollo  
 
Dentro de las tarjetas de desarrollo tenemos diferentes tipos las cuales poseen características que 
las definen para su respectivo funcionamiento. 
1.6.1 Arduino 
 
Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto, basada en una sencilla 
placa con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está basado 
en el lenguaje de programación Processing. Al ser open source, tanto su diseño como su 
distribución, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin 
necesidad de licencia. ( AMANGANDI,2012 ) 
Con el pasar del tiempo fueron desarrollándose diferentes modelos de Arduino como se ve en la 
figura 7-1 y sus características en la tabla 2-1 
 
            Figura 7-1: Módulos Arduino    
                                  Fuente: http://recursos.cepindalo.es/mod/book/tool/print/index.php?id=2886 
 
-17- 
 
Tabla 2-1: Características de diferentes modelos de placas de Arduino  
Modelo Voltaje de 
entrada 
Frecuencia 
de reloj 
E/S 
digitales 
E 
analógicas 
PWM 
Arduino Due  5-12V 84MHz 54* 12 12 
Arduino Leonardo  7-12V 16MHz 20* 12 7 
Arduino Uno -R3 7-12V 16MHz 14 6 6 
Arduino Bluetooth 7-15V 16MHz 14 6 6 
RedBoard 1.2-5,5V 16MHz 14 6 6 
Arduino Pro 3.3v/ 8MHz 3.35 -12V 8MHz 14 6 6 
Arduino Pro 5v/ 16MHz 5 - 12V 16MHz 14 6 6 
Arduino Mega 2560 R3 7-12V 16MHz 54 16 14 
Mega Pro 3.3v 3.3-12V 8MHz 54 16 14 
Mega Pro 5v 5-12V 16MHz 54 16 14 
Arduino Mini 05 7-9V 16MHz 14 6 8 
Arduino Pro Mini 3.35-12V 8MHz 14 6 6 
Arduino Pro Mini 5 - 12V 16MHz 14 6 6 
Arduino Fio 3.35-12V 8MHz 14 8 6 
Mega Pro Mini 3.3V 3.35-12V 8MHz 54 16 14 
Pro Micro 5V/16MHz 5-12V 16MHz 12 4 5 
Pro Micro 3.3V/8MHz 3.35-12V 8MHz 12 4 5 
LilyPad Arduino 328 2.7-5,5V 8MHz 14 6 6 
LilyPad Arduino 2.7-5,5V 8MHz 9 5 5 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
1.6.1.1 Shield  
 
Un shield es una placa impresa que se pueden conectar en la parte superior de la placa 
Arduino para ampliar sus capacidades. Son diseños bastante simples y en general de código 
abierto, los diseños suelen ser publicados libremente. (CESAR,2008) 
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 Raspberry Pi 
 
El Raspberry Pi es un micro ordenador o una placa de computadora de bajo costo (figura 8-1) 
desarrollada en el Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, de manera que pueda fomentar 
la enseñanza de la computación y programación en las escuelas y colocarla al alcance de todos.  
Entre los sistemas operativos disponibles para Raspberry Pi se encuentran: Raspbian, Arch 
Linux, RaspBMC, Pidora u OpenELEC e incluso, se dispone de Windows 10 según la página 
web de Microsoft. (CULTURACION,2016) 
 
 
Figura 8-1: Placa Raspberry Pi  
                                       Fuente: http://culturacion.com/raspberry-pi-que-es-caracteristicas-y-precios/ 
 
El concepto es el de un ordenador desnudo de todos los accesorios que se pueden eliminar sin 
que afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que soporta varios 
componentes necesarios en un ordenador común y es capaz de comportarse como tal.  
A la Raspberry Pi la han definido como una maravilla en miniatura, que guarda en su interior un 
importante poder de cómputo en un tamaño muy reducido. Es capaz de realizar cosas 
extraordinarias (CONTRERAS, 2013) 
Existe diferentes modelos de Raspberry pi que en la tabla 3-1 se presenta. 
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Tabla 3-1: Características de diferentes modelos de placas Raspberry Pi  
 
     Fuente: https://i0.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/comparativa-raspberry-pi-2.png 
       Realizado por : https://i0.wp.com/comohacer.eu/wp-content/uploads/comparativa-raspberry-pi-2.png 
 
 
1.7.1 Galileo 
 
El Galileo es una placa de desarrollo de Intel (figura 9-1) que sirve para la rápida creación de 
prototipos simples con diseños interactivos, como pantallas de luz que responden a social media 
o a cualquier otra fuente que el desarrollador principiante desee. O también para que los más 
avanzados puedan desarrollar proyectos complejos en donde la automatización de 
electrodomésticos. (VARONAS, 2013) 
La placa Intel Galileo es la primera de una gama de placas de desarrollo compatibles con 
Arduino basadas en arquitecturas Intel. Esta placa de desarrollo ejecuta un sistema 
operativo Linux libre que contiene las librerías de software de Arduino,  
Permite ofrecer una mayor escalabilidad y reutilizar el software ya existente, llamados 
“bocetos”. (MTURANA, 2013) 
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       Figura 9-1: Placa Galileo   
                                             Fuente: http://es.engadget.com/2013/10/03/intel-galileo-placa-desarrollo-arduino/ 
 
La placa Galileo es también compatible en software con el Entorno de Desarrollo Integrado de 
Arduino, lo cual facilita la usabilidad e introducción. En adición a la compatibilidad en 
hardware y software con Arduino, la placa Galileo tiene varios puertos de E/S PC industrial 
estándar y características para expandir capacidades y uso nativo más allá del ecosistema de los 
shields para Arduino.  (ANGELOU,2017). La tabla 4-1 especifica las características que posee 
esta placa de desarrollo. 
 
Tabla 4-1: Características de eléctricas de la Intel galileo  
Características eléctricas 
Voltaje de Entrada (recomendado):    5V 
Voltaje de Entrada (límite 5V 
Pines de E/S Digital 14 (de los cuales 6 proveen salida PWM) 
Pines de Entrada Análoga:    6 
Corriente DC Total de Salida en todos los pines de E/S 80 mA 
Corriente DC para pin de 3.3V 800 mA 
Corriente DC para pin de 5V:    800 mA 
Fuente: http://tecbolivia.com/index.php/venta-de-componentes-electronicos-11/arduino/intel-galileo-detail 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Con las características que presentan cada placa de desarrollo, se escoge Arduino por estar 
enfoca a control de dispositivos que se requiere para el prototipo y su bajo costo. La placa de 
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desarrollo Raspberry pi está orientado para audio, video, alto costo de adquisición .la placa 
desarrollo Galileo es una plataforma que facilita la integración con Arduino, pero su costo es 
muy elevado para este prototipo. 
 Sensores 
 
Un sensor consta de algún elemento sensible a una magnitud física como la intensidad o color 
de la luz, temperatura, presión, magnetismo, humedad, por su propia característica, o por medio 
de dispositivos intermedios; transforma una magnitud física en un cambio eléctrico. Algunos 
sensores se pueden observar en la figura 10-1.  
 
 
Figura 10-1: Sensores  
                                    Fuente: https://shop.master.com.mx/product/detail?id=7554 
 
 
Las características y requerimientos que un sensor debe tener son un pequeño tamaño, un 
consumo bajo de energía, operar en densidades volumétricas altas, ser autónomo y funcionar 
desatendidamente y tener capacidad para adaptarse al ambiente.  
Los sensores pueden estar clasificados en tres categorías como se menciona en (Cantillo, 2010, 
p.22):  
 Sensores pasivos omnidireccionales: Los sensores pasivos captan los datos sin 
necesidad de manipular el entorno. Son autoalimentados y solo usan la energía para 
amplificar la señal analógica captada. No hay ninguna noción de ‘dirección’ 
involucrada en estas mediciones.  
 Sensores pasivos unidireccionales: Son sensores pasivos que tienen bien definida la 
dirección desde donde deben captar la información. Un ejemplo típico es una cámara.  
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 Sensores activos: Este tipo de sensores sondean el ambiente, por ejemplo, un radar o un 
sonar o algún tipo de sensor sísmico que generan ondas expansivas a través de pequeñas 
explosiones.  
 Desarrollo de páginas web 
 
Una página web se define como un documento electrónico el cual contiene información textual, 
visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede ser accesible mediante el uso 
de navegadores. 
 Una página web forma parte de una colección de otras páginas webs dando lugar al 
denominado sitio web el cual se encuentra identificado bajo el nombre de un dominio. (QUESS, 
2017)  
1.9.1 Lenguajes de programación  
 
A medida que paso el tiempo, las tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos 
problemas para dar solución. Desarrollando lenguajes de programación para la web dinámicos, 
que permitieran interactuar con el personal encargado y utilizaran sistemas de Bases de Datos. 
Las páginas web se desarrollan en deferentes lenguajes para programación web como se observa 
en la tabla 5-1. 
 
Tabla 5-1 Características de diferentes lenguajes de programación   
Lenguaje de 
programación  
Ventajas Desventajas 
HTML  Sencillo que permite describir 
hipertexto. 
 Texto presentado de forma 
estructurada y agradable. 
 Lenguaje de fácil aprendizaje. 
 Lo admiten todos los exploradores. 
 Lenguaje estático. 
 La interpretación de cada navegador 
puede ser diferente. 
 Guarda muchas etiquetas que pueden 
convertirse en “basura” y dificultan la 
corrección. 
 El diseño es más lento. 
 Las etiquetas son muy limitadas. 
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JavaScript   Lenguaje de scripting seguro y 
fiable. 
 Los scripts tienen capacidades 
limitadas, por razones de seguridad. 
 El código JavaScript se ejecuta en el 
cliente. 
 Código visible por cualquier usuario. 
 El código debe descargarse 
completamente. 
PHP  Se caracteriza por ser un lenguaje 
muy rápido. 
 Soporta en cierta medida la 
orientación a objeto. Clases y 
herencia. 
 Es un lenguaje multiplataforma: 
Linux, Windows, entre otros. 
 Capacidad de conexión de base de 
datos: MysSQL, PostgreSQL, 
Oracle, MS SQL Server, entre otras. 
 Es libre, por lo que se presenta como 
una alternativa de fácil acceso para 
todos. 
 Se necesita instalar un servidor web. 
 Todo el trabajo lo realiza el servidor y 
no delega al cliente. Por tanto, puede ser 
más ineficiente. 
 La programación orientada a objetos es 
aún muy deficiente para aplicaciones 
grandes. 
 Dificulta la organización por capas de la 
aplicación. 
ASP 
 
 Usa Visual Basic Script, siendo fácil 
para los usuarios. 
 Comunicación óptima con SQL 
Server. 
 Soporta el lenguaje JScript 
(JavaScript de Microsoft). 
 Código desorganizado. 
 Se necesita escribir mucho código para 
realizar funciones sencillas. 
 Tecnología propietaria. 
 Hospedaje de sitios web costosos. 
ASP. NET 
 
 Completamente orientado a objetos. 
 Facilita el mantenimiento de grandes 
aplicaciones. 
 Incremento de velocidad de 
respuesta del servidor. 
 Mayor velocidad. 
 Mayor consumo de recursos 
JSP 
 
 Ejecución rápida del servlets. 
 Crear páginas del lado del servidor. 
 Multiplataforma. 
 Código bien estructurado. 
 Integridad con los módulos de Java. 
 La parte dinámica está escrita en 
Java. 
 Permite la utilización se servlets. 
 Complejidad de aprendizaje. 
 
Python  Libre y fuente abierta.  Lentitud por ser un lenguaje 
interpretado. 
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 Lenguaje de propósito general. 
 Gran cantidad de funciones y 
librerías. 
 Sencillo y rápido de programar. 
 Multiplataforma. 
 Licencia de código abierto 
(Opensource). 
 Orientado a Objetos. 
 Portable. 
 
Fuente: http://www.maestrosdelweb.com/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/ 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
 
 
1.9.2 Estructura del sitio web 
 
Existen ciertos elementos de usabilidad con los que debe contar tu página web para permitir una 
fácil y rapidez encuentre cada elemento para lo cual existe determinadas características como: 
1.9.2.1 Encabezado 
Logotipo (no borroso, no mal recortado, no pixeleado). Bajo el logotipo, una frase corta que 
indique exactamente a qué se dedica tu empresa. Por ejemplo, bajo nuestro logotipo dice 
“Diseño y desarrollo de páginas y aplicaciones web”  
1.9.2.2 Barra de navegación 
Debe permanecer en el mismo lugar en todas las páginas interiores, aunque puede estar en otro 
lugar en la portada si hay una buena justificación. Al estar siempre en el mismo lugar el 
visitante sabe en todo momento donde buscar las demás opciones.  
Los diferentes niveles de opciones deben indicarse visualmente con tipos de letra, negritas, 
colores o menús desplegables. Los textos de cada opción deben ser claros y concisos. 
(QUADRATO, 2017). 
1.9.2.3 Área de contenido principal 
Es el área donde la vista del visitante va después de ojear rápidamente el encabezado. Aquí 
debes poner tu información. 
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1.9.2.4 Barra lateral de contenido  
En algunos casos es muy útil tener una barra lateral, en la cual se puede colocar información de 
fácil acceso, como números telefónicos o una liga a nuestro formulario de cotizaciones.  
1.9.2.5 Pie de página 
Debe contener un menú alterno en puro texto, con las opciones de primer nivel. También úsalo 
para colocar información de contacto u otra información importante. El contenido del pie debe 
aparecer en todas las páginas.  
 
 Base de datos  
 
Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden almacenar datos 
de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes 
usuarios deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el concepto de base de datos 
generalmente está relacionado con el de red, ya que se debe poder compartir esta información. 
Siguiendo una estructura jerárquica como se visualiza en la figura 11-1 (CCM, 2017) 
 
 
           Figura 11-1: Estructura de una DB 
                                                   Fuente: http://es.ccm.net/contents/66-introduccion-a-las-bases-de-datos 
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1.10.1 ¿Por qué se utiliza una base de datos? 
Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, ingresar 
o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se 
convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece.  
Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla solo un usuario en un equipo, o 
puede ser distribuida, es decir que la información se almacena en equipos remotos y se puede 
acceder a ella a través de una red.  
La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas 
al mismo tiempo. (CCM, 2017). 
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CAPITULO II 
 
 
       MARCO METODOLÓGICO 
  
 Introducción  
 
En esta sección se especifica el diseño de hardware y software del prototipo realizado para el 
monitoreo de flujo de agua mediante GSM y radio frecuencia en un circuito local de agua 
potable. Se especifica los requerimientos técnicos que debe cumplir y se realiza el diseño en 
bloques de cada uno de sus módulos. Se justifica la selección de los sensores y componentes 
que lo integran. Al final se presenta el esquema de los módulos del sistema diseñado. 
El alcance de la investigación pretende disponer de un prototipo que permita disminuir la fuga 
de agua en una malla de distribución, alertando mediante sms y vía web. 
El método de recolección de información se lo realizó mediante la observación, mientras que la 
técnica de recolección de datos se lo realizó mediante toma de muestras de caudal de agua que 
pasa por la tubería para poder compararla y tomar los correctivos pertinentes. 
. 
 Requerimientos del prototipo  
 
En base al estudio realizado en el capítulo anterior se pueden definir los requerimientos de 
diseño que debe satisfacer el prototipo: 
 Ser de bajo costo, de fácil instalación e interacción con el personal encargado.   
 Las lecturas deben ser las correctas.  
  Proporcionar información con comunicación inalámbrica RF en tiempo real.  
 Emitir alertas de información con comunicación inalámbrica GSM al personal encargo. 
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  Almacenar en una base de datos local, periódicamente los valores obtenidos en la 
lectura del flujo de agua.  
 Permitir el control del cierre/apertura de las electroválvulas. 
 
 Requerimientos de la arquitectura del prototipo  
La estructura general propuesta para el prototipo se presenta en las siguientes figuras 1-2 y 2-2 
donde se encuentran dos módulos fundamentales: Lectura, Transmisión y Activación; 
Recolección, Visualización y Control. 
 
 
Figura 1-2: Concepción de arquitectura módulo Lectura, Transmisión y Activación 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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Figura 2-2: Concepción de arquitectura módulo Recolección, Visualización y Control 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
2.3.1 Módulo de Lectura, Transmisión y Activación 
 
Este módulo se encarga de enviar lecturas del sensor de flujo de caudal y recibir la información 
necesaria mediante RF para la activación de sus actuadores. Contiene una tarjeta de desarrollo 
Arduino que procesa la información y dispone de una fuente de alimentación. 
2.3.2 Módulo de Recolección, Visualización y Control 
 
Es el módulo que se encarga de asignar los valores de control para el cierre o apertura del paso 
del agua hacia cada ramal, comparando la información transmitida por los módulos de Lectura, 
Transmisión y Activación, esta información se procesa la cual determina si se encuentra dentro 
del porcentaje de uso de agua en el ramal de la red local.  
Si se encuentra dentro del porcentaje establecido el prototipo emite un mensaje visual de aviso 
de habilitado en la página web que posee el prototipo previamente establecido, se encarga de 
emitir alertas mediante comunicación GSM al personal encargado cuando algún ramal posea 
falla en el abastecimiento del mismo.  
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La información obtenida y procesada se almacena en una base de datos local externa a la tarjeta 
de desarrollo, permitiendo acceder a reportes de la información que se encuentra en la base de 
datos. 
 Diseño de módulos del prototipo  
 
Después de definir todos los requerimientos y la obtención del diseño de arquitectura del 
prototipo. Dichos diseños son realizados respectivamente para cada uno de los módulos. 
2.4.1 Módulo de Lectura, Transmisión y Activación 
 
Este módulo siempre inicializa con el bloque del sensor de flujo de agua, obtenido mediante 
sensores de flujo ubicados en la tubería, esta información es envía al bloque de procesamiento 
de información en cual se le asigna a un vector la información de todos los resultados obtenidos 
por la tarjeta de desarrollo. 
Enviando la información mediante el bloque de transmisor / receptor, este bloque también 
recibe información la cual es enviada al bloque de control, que se encarga del control de 
activación o desactivación este envía los datos necesarios al bloque de actuadores en cual se 
encuentran el circuito de potencia y las electroválvulas que permiten u obstruyen el paso del 
agua. Finalmente cuenta con un bloque alimentación de corriente continua. 
En la figura 3-2 se observa el diagrama de bloques obtenido al desarrollar el módulo de Lectura, 
Transmisión y Activación donde se visualiza las diferentes interconexiones realizadas. 
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Figura 3-2: Arquitectura del módulo de Lectura, Transmisión y Activación 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
2.4.2 Módulo de Recolección, Visualización y Control 
 
El bloque de comunicación recibe la información del flujo de agua y el estado de los actuadores 
situados en el módulo Lectura, Transmisión y Activación, el bloque de procesamiento de 
información recibe estos datos, ordena y posteriormente envía al bloque de control el cual se 
encarga de ejecutar los controles respectivos sobre el estado de la red de agua potable que 
controla el prototipo.  
Los datos después de ser tratados son enviados a los bloques de transmisor / receptor, alerta, 
visualización y de almacenamiento; el bloque de transmisor / receptor envía todos los controles 
que se debe ejecutar en el módulo Lectura, Transmisión y Activación.  
El bloque de alerta se encarga de mandar un mensaje de texto al personal encargado del 
monitoreo, después de ser enviado el mensaje de alerta la información se registra en el bloque 
de almacenamiento el cual está conformado por una base de datos local permitiendo liberar 
espacio en nuestra tarjeta de desarrollo, la información antes de ser almacenada se visualiza 
mediante el bloque de resultados. 
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El bloque de resultados permite observar los datos obtenidos después de ser tratados y 
ordenados por el módulo Recolección, Visualización y Control permitiendo al personal 
encargado observar el funcionamiento de cada nodo que existe en el sistema, controlando y 
activando cuando este se desactiva al obtener problemas en el ramal que controla. Finalmente 
cuenta con el bloque de alimentación de corriente continua. 
En la figura 4-2 se observa el diagrama de bloques obtenido al desarrollar el módulo de 
Recolección, Visualización y Control donde se visualiza las diferentes interconexiones 
realizadas. 
 
 
Figura 4-2: Arquitectura del módulo de Recolección, Visualización y Control 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 Selección de dispositivos para el desarrollo del prototipo   
 
Cada uno de los dispositivos que se detallan a continuación conforman los módulos del 
prototipo de monitoreo de flujo de agua mediante GSM y radio frecuencia en un circuito local 
de agua potable y una breve reseña de su selección. 
 
 
-33- 
 
2.5.1 Tarjetas de desarrollo  
 
El prototipo consta con tarjetas de desarrollo Arduino que cumple las características requeridas 
para la construcción del prototipo, esto se debe a su bajo costo y fácil adquisición en el 
mercado, número de terminales e interrupciones necesarias para los sensores de flujo que se 
utiliza, además posee un software libre y librerías que se actualizan constantemente para el 
desarrollo de nuevas aplicaciones.  
Arduino presenta diferentes modelos que permiten escoger para su utilización, para poder 
escoger la tarjeta de desarrollo adecuada se realiza una tabla 1-2 para cada uno de los módulos 
según los requerimientos de cada uno de ellos. 
Tabla 1-2: Modelos de Arduino seleccionados 
Descripción Mega Nano 
Precio en dólares  35 7 
Microcontrolador Atmega2560 Atmega328 
Voltaje de entrada 7-12V 6-20V 
Pines digitales Entrada/Salida 54 12 
Entradas análogas  16 8 
Memoria flash 256k 32KB 
Memoria SRAM  8Kb 2 KB 
Memoria EEPROM 4 KB 1 KB 
Dimensiones  100 x 50 mm 18,5mm x 43,2mm 
Comunicación SPI 2  1 
Puertos seriales  4 1 
Salida de alimentación a 3.3V  Si Si 
Interrupciones  6 2 
            Fuente: http://saber.patagoniatec.com 
                Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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Para el módulo de Lectura, Transmisión y Activación se ha utilizado una tarjeta de desarrollo 
Arduino Nano que cumple los requisitos para utilización en este módulo, por su dimensión, 
número de interrupciones, alimentación de 3.3v, comunicación SPI y su bajo costo de 
adquisición en el mercado, permitiendo optimizar eficiencia y espacio en el prototipo; en la 
figura 5-2 se observa la placa de desarrollo Arduino Nano. 
 
     Figura: 5-2: Arduino Nano 
           Fuente: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_81877_3.jpg 
 
 
Para el módulo de Recolección, Visualización y Control se ha utilizado una tarjeta de desarrollo 
Arduino Mega que cumple los requisitos para utilización en este módulo, por su número de 
terminales analógicas y digitales, comunicación SPI, puertos seriales, gran espacio de memoria 
RAM y su gran compatibilidad con varios dispositivos o módulos externos a este, en la figura 6-
2 se observa la placa de desarrollo Arduino Mega. 
 
Figura 6-2: Arduino Mega 
Fuente:  https://www.reichelt.nl/Single-board-microcontroller/ARDUINO-MEGA/ 
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2.5.2 Comunicación  
 
Para la comunicación del prototipo se seleccionó tres dispositivos los cuales permiten la 
comunicación con la base de datos, envió y recepción de información entre los módulos, envió 
de alerta al personal encargado ante una perturbación en el circuito de agua potable cuando esta 
evita el paso de agua por su ramal que controla. 
2.5.2.1 Módulo de comunicación nRF24L01 
 
Se escogió este módulo de comunicación NRF24L01 por poseer comunicación SPI permitiendo 
un enlace más estable además se puede utilizarse al mismo tiempo un máximo de 6 canales lo 
que facilita enviar información desde los módulos de Lectura, Transmisión y Activación. 
Esos datos son recibidos por el módulo de Recolección, Visualización y Control, las 
características de este módulo de comunicación inalámbrica de RF se observan en la tabla 2-2. 
 
Tabla 2-2: Características del módulo Nrf24L01 
Parámetros Valor 
Suministro mínimo de voltaje  1.9 v 
Suministro mínimo de voltaje 3.6v 
Máxima velocidad de datos  2000 kbps 
Corriente de suministro en TX  11 mA 
Corriente de suministro en RX 12.3 mA 
Corriente de suministro  14 mA  
Rango de temperatura  -40 a +85 °C 
Sensibilidad en 1000kbps -85 dBm 
Distancia máxima sin antena  40 m 
Fuente: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/nRF24L01_prelim_prod_spec_1_2.pdf 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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El módulo se puede observar en la figura 7-2, por sus características, bajo costo y accesibilidad 
en el mercado se escoge como módulo de comunicación RF entre los nodos establecidos y el 
punto base de recepción de datos. 
 
 
         Figura 7-2: Módulo Nrf24L01 
             Fuente:  http://saber.patagoniatec.com / 
 
 
2.5.2.2 Módulo de comunicación Sim800L 
 
Se escogió el módulo de comunicación Sim800L por su tamaño y bajo costo de adquisición; el 
módulo se encarga de enviar un mensaje de alerta al personal encargado, el módulo para su 
funcionamiento requiere una tarjeta SIM la cual permite anexar a la red de cobertura telefónica 
que se encuentre dentro de la zona de control, el módulo además posee una antena la cual ayuda 
a tener mejor cobertura, se encuentra ubicado en el módulo de Recolección, Visualización y 
Control. Dentro de sus características que posee el módulo SIM 800L podemos observar en la 
tabla 3-2: 
 
Tabla 3-2: Características del módulo Sim800L 
Descripción Características 
Quad-band 850/900/1800/1900mhz, se conectan a cualquier red 
mundial GSM (sim 2G) 
Hacer y recibir  Llamadas de voz 
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Enviar y recibir Mensajes SMS 
Enviar y recibir datos GPRS (TCP / IP, HTTP, etc.) 
PWM / Buzzer Control motor vibratorio 
Dimensiones 27 x 39 mm 
  Fuente:https://electronilab.co/tienda/modulo-celular-gsm-gprs-sim800l-v2-0-con-antena/ 
   Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
El módulo con las anteriores especificaciones se puede observar en la figura 8-2 que se presenta 
continuación. 
 
      Figura 8-2: Módulo SIM800L 
        Fuente:  https://altronics.cl/mod-sim800l-evb 
 
2.5.2.3 Módulo de comunicación ethernet shield  
El módulo shield ethernet se usa para la comunicación con la página web y la base de datos 
local externa, esta shield se escogió ya que podemos usar como servidor o cliente dependiendo 
los requerimientos que se utilice en el código principal que se ejecuta en nuestra tarjeta de 
desarrollo Arduino Mega, la shield ethernet se encuentra en el módulo de Recolección, 
Visualización y Control; se puede observar al módulo en la figura 9-2. 
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           Figura 9-2: Módulo ethernet shield 
               Fuente:  https://electronilab.co/tienda/ethernet-shield-con-wiznet-w5100-internet-para-arduino/ 
 
 
2.5.3 Sensor de flujo para el prototipo  
El sensor de flujo YF-S201 fue escogido gracias a que posee varias aplicaciones que se realiza, 
por sus características que posee este sensor presentadas en la tabla 4-2, bajo costo en el 
mercado y su fácil adquisición del mismo satisfaciendo los requerimientos que necesita para el 
desarrollo del prototipo. 
Tabla 4-2: Características del Sensor YF-S201 
Descripción Características 
Modelo  YF-S201 
Tipo de sensor Efecto Hall  
Voltaje de funcionamiento 5 a 18 V DC 
Max consumo de corriente 15 mA a 5 V 
Tipo de salida 5V TTL 
Trabajo Caudal de 1 a 30 litros / minuto 
Temperatura de funcionamiento -25 a 80 ℃ 
Humedad de trabajo Rango 35% -80% 
Precisión ± 2% 
Rango de flujo 1-30L/min 
Modo de detección Vertical 
Presión máxima del agua 2,0 MPa 
Ciclo de trabajo de la salida 50% + 10% 
-39- 
 
Velocidad de flujo características del pulso 7,5 * Caudal (L / min) 
Pulsos por litro 450 
Durabilidad 300.000 ciclos 
Tamaño 2.5 “x 1.4” x 1.4 
conexiones nominales de tubería 1/2" diámetro 
    Fuente: https://www.hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-de-flujo/ 
     Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
El sensor YF-S201 está conformado por un cuerpo de plástico el cual recubre al mecanismo de 
funcionamiento que se encarga de generar los pulsos; en su interior se encuentra un rotor de 
agua y sensor de efecto hall, cuando el agua fluye a través del rotor esto producen cambios de 
velocidad en el mismo.  
Su configuración para el funcionamiento está distribuida por tres cables de conexión: Vcc –
Rojo, Gnd -Negro, Señal – Amarillo. El sensor YF-S201 se observa en la figura 10-2. 
 
 
   Figura 10-2: Sensor de flujo YF-S201 
                                       Fuente:  http://miarduinounotieneunblog.blogspot.com/2016/04/caudalimetro-con-sensor-de-flujo-yf.html 
Los pulsos obtenidos por el sensor de efecto hall son enviados a la tarjeta de desarrollo Arduino 
Nano para convertir en flujo volumétrico, según las especificaciones del fabricante el sensor de 
flujo debe ser calibrado con la ecuación 2-1. 
𝑘 =
𝑛𝑘𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛∗60
       Ecuación 2-1 
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Donde: 
K: Factor de conversión  
n: Número de pulsos 
 V: Volumen de agua de prueba * 60 seg 
 
2.5.4 Actuadores de control para el prototipo  
 
Dentro de los actuadores de control se seleccionó una electroválvula de 12V dc normalmente 
cerrada la cual posee características que permiten su uso en el prototipo, por su bajo costo y 
fácil adquisición en el mercado ecuatoriano. En la tabla 5-2 se visualiza las características de la 
electroválvula en la figura 11-2. 
 
Tabla 5-2: Características de la electroválvula 12V DC 
Descripción Característica 
Voltaje de suministro   12v  
Corriente de suministro  320mA 
Presión de trabajo  0.02 Mpa – 0.8 Mpa 
Temperatura de trabajo  1 ℃ – 75 ℃ 
Tiempo de respuesta (open) ≤ 0.15 sec 
Peso Tiempo de respuesta (close) ≤ 0.3 sec 
Peso  3.4oz 
Vida útil  50millones de ciclos  
Dimensiones  3″ x 2.25″ x 2″ 
Fuente: https://electronilab.co/tienda/electrovalvula-valvula-selenoide-agua-12v-dc-12/ 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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          Figura 11-2: Electroválvula 12V DC 
                            Fuente: https://electronilab.co/tienda/electrovalvula-valvula-selenoide-agua-12v-dc-12/ 
 
2.5.5 Alimentación del prototipo  
Para el funcionamiento del prototipo se ha ubicado dos fuentes de alimentación, siendo un 
sistema de constante funcionamiento y para el cumplimiento de los requerimientos planteados. 
Por esta razón el prototipo consta de una fuente alimentación para el circuito de censado, dentro 
de estos están la tarjeta de desarrollo, medios de comunicación y sensores, la fuente es una 
batería de litio 5v de 1200 mA conectada a un módulo tp 4056 el cual permite recargar baterías 
de litio mediante entrada micro USB o paneles solares, sus características se observa en la tabla 
6-2. 
 
Tabla 6-2: Especificaciones módulo Tp4056 
Descripción Características 
Voltaje de entrada 5V 
Voltaje de salida 4.2+/-1%V 
Max. Corriente de salida 1.2A 
Max. Potencia de salida 4.2W 
Temperatura de trabajo -20 ~ 85 ℃ 
Eficiencia de conversión 80% 
Dimensiones 1.1 in x 0.79 in x 0.2 in (2.8 cm x 2 cm x 0.5 cm) 
Fuente: http://www.dx.com/p/tp4056-4-2w-1-2a-5v-lithium-battery-charging-discharging-protection-module-w-micro-usb-blue 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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Conectado al módulo tp4056 se encuentra un panel solar de 9v-100mA, el cual permite recarga 
la batería durante el día y posteriormente la batería solventa la energía cuando no exista la luz 
solar. Las figuras 12-2, la 13-2 y 14-2 muestra a la batería usada, el módulo para cargar baterías 
de litio y el panel solar respectivamente. 
 
    Figura 12-2: Batería de litio de 5v y 1200mA 
    Fuente: http://www.cetronic.es/sqlcommerce/ficheros/dk_93/productos/111051070-1.jpg 
 
         Figura 13-2: Módulo Tp4056 
            Fuente:  http://img.dxcdn.com/productimages/sku_397213_1.jpg 
 
El panel solar es de capa fina la cual no está basada en silicio, sino de composición teluro de 
cadmio. Este tipo de panel solar se ocupa en aplicaciones tales como instalaciones domésticas y 
pequeños aparatos electrónicos, como cargadores, dispositivos con auto carga, etc.  
 
Se escogió este tipo de placa solar por el costo ya que son más económicos en comparación a 
otro tipo de paneles solares y por la fácil adquisición en el mercado ecuatoriano. 
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 Figura 14-2: Panel solar 9v -100mA 
Fuente:http://bigtronica.com/379-home_default/panel-solar-ensamble-5v-300ma.jpg 
 
 
Debido a un mayor consumo de voltaje y corriente se ha seleccionado una fuente que permitirá 
suministrar la suficiente corriente y voltaje a la electroválvula y tener un correcto 
funcionamiento de la misma. La fuente se observa en la figura 15-2.  
 
 
Figura 15-2: Fuente de 900W 
Fuente:http://www.arreglamipc.com/wp-content/uploads/2010/10/voltaje-de-una-fuente-de-poder.jpg 
 
 Conexiones del prototipo  
 
Después de seleccionar los dispositivos que cumplen los requerimientos para el desarrollo de 
cada módulo del prototipo de monitoreo de flujo de agua mediante GSM y radio frecuencia en 
un circuito local de agua potable, se realizaron en Fritzing las simulaciones respectivas de cada 
módulo del prototipo. 
-44- 
 
Para el desarrollo de las respectivas simulaciones se instaló las librerías que permiten la 
compatibilidad con Arduino Mega y Nano, posteriormente se simuló los respectivos circuitos 
para la comprobación del funcionamiento y evitar problemas al momento de su implementación. 
2.6.1 Esquema de conexión del módulo Lectura, Transmisión y Activación 
  
Figura 16-2: Esquema conexión del módulo Lectura, Transmisión y Activación 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Esquema de conexión del módulo Lectura, Transmisión y Activación desarrollado en Fritzing 
obteniendo resultados como se observa en la figura 16-2, el componente principal es el Arduino 
Nano que se conecta con cada uno de los dispositivos que se necesita: 
 La obtención de la señal del sensor de flujo YF-S201se conecto en la terminal D2 y D3 
del Arduino Nano por ser entradas que poseen interrupciones. 
 Para la conexión entre Arduino Nano con el módulo NRF24L01, se utiliza la siguiente 
tabla 7-2.  
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Tabla 7-2: Pines de conexión Arduino Nano y NRF24L01 
Pin NRF24L01 Arduino Nano 
GND 1 GND 
VCC 2 3.3 
CE 3 9 
CSN 4 10 
SCK 5 13 
MOSI 6 11 
MISO  7 12 
           Fuente: http://www.prometec.net/nrf2401/# 
               Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 En los terminales D6 y D7 se conecta con un transistor TIP121 este realiza la función 
de switch para la activación de los relés. 
 Cada relé está conectado a una electroválvula de 12 v Dc que permite la apertura o 
cierre de agua por la tubería que se encuentran controlando. 
 Los pines de Vin Y GND del Arduino Nano se encuentran conectados a los pines 
OUT+ y OUT- del módulo Tp4056 respectivamente para su alimentación.  
 En el módulo Tp 4056 se encuentran conectados una batería de litio de 3.7v -1200mA 
en los pines B+ y B- del módulo, el panel solar se encuentra conectado a los pines + y – 
que se encuentran en el módulo. 
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2.6.2 Esquema de conexión del módulo Recolección, Visualización y Control 
  
Figura 17-2: Esquema conexión del módulo Recolección, Visualización y Control 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Esquema de conexión del módulo Recolección, Visualización y Control desarrollado en Fritzing 
obteniendo resultados como se observa en la figura 17-2, los componentes principales son el 
Arduino Mega y la Ethernet shield estos se conectan con cada uno de los dispositivos: 
 Este módulo recibe los datos enviados por el módulo Lectura, Transmisión y Activación 
los datos se obtiene mediante el dispositivo NRF24L01, sus conexiones se visualizan en 
la tabla 8-2. 
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Tabla 8-2: Pines de conexión Arduino Mega y NRF24L01 
Pin NRF24L01 Arduino Mega 
GND 1 GND 
VCC 2 3.3 
CE 3 8 
CSN 4 7 
SCK 5 52 
MOSI 6 51 
MISO  7 50 
           Fuente: http://www.prometec.net/nrf2401/# 
               Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 La tarjeta de desarrollo Arduino Mega además está conectado con el módulo de 
comunicación Ethernet shield este permite la comunicación con el router mediante el 
puerto RJ45. Permitiendo la visualización y envío de la información a la base de datos 
local externa. 
 El módulo de comunicación SIM800L permite el envío de una señal de alerta al 
personal encargado a su teléfono móvil. Las conexiones que necesita el módulo de 
comunicación Sim800L con la tarjeta de desarrollo para su funcionamiento están 
visualizadas en la tabla 9-2. 
 
Tabla 9-2: Pines de conexión Arduino Mega y SIM 800L 
Pin 
SIM800L 
Arduino Mega 
GND GND 
5VIN 5V 
TXD 2 
RXD 3 
          Fuente:http://i2.wp.com/albsquared.com/wp-content/uploads/2015/08/SIM800L.png 
              Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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 Desarrollo del código del prototipo  
 
El desarrollo de código para el funcionamiento del Arduino Nano y Mega fue realizado en el 
entorno integrado IDE de Arduino el cual está disponible para varios sistemas operativos como 
Windows, Mac y Ubuntu por ser un entorno de desarrollo estudiantil. Para trabajar se selecciona 
el modelo de Arduino que se utiliza, configurando la comunicación entre el entono de desarrollo 
IDE que se encuentra instalado en la PC y el puerto conectado a la tarjeta de desarrollo Arduino. 
 
2.7.1 Requerimientos del prototipo  
 
 Determinar el flujo de agua asignado  
 Tiempo de ejecución del programa rápido 
 Transmisión de datos en tiempo real  
 Interfaz amigable   
 Control para el cierre y apertura de la electroválvula 
 Formato de almacenamiento debe ser reconocido por software. 
 
2.7.2 Diagrama de flujo del programa del módulo Lectura, Transmisión y Activación 
 
En el diagrama de flujo de la figura 18-2 detalla la secuencia del programa desarrollado en IDE 
de Arduino. 
Ciclo de inicialización 
 Declaración de las todas las librerías usadas. 
 Declaración de las variables globales. 
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 Declaración de las direcciones de los canales ocupados para comunicación entre los 
módulos  
 Declaración de las variables utilizadas para los pines de los sensores y de los 
transistores. 
 Configuración de entradas, salidas e interrupciones del Arduino Nano. 
 Inicialización de la comunicación SPI del módulo NRF24L01. 
 Inicialización del puerto Serial  
Ciclo de procesamiento de datos  
 Declaración de las funciones ContarPulsos() y ObtenerFrecuiencia (). 
 La función ContarPulsos() se activa con las interrupciones que se genera con los datos 
obtenidos por el sensor. 
 La función ObtenerFrecuiencia () almacena en variables globales los datos obtenidos 
por la función ContarPulsos(). 
 La función void loop () se encarga de inicializar cada función cuando sea requerida; se 
realiza los cálculos necesarios para obtención del flujo de agua que es tomado por el 
sensor. 
 Se almacena en una variable vector llamada datos, esta información se envía por radio 
frecuencia hacia el módulo de Recolección, Visualización y Control. 
 Se cierra el canal de comunicación que permite escribir y se inicializa el canal de 
escuchar, el cual posee una variable vector denominada estado. 
 La variable estado almacena los datos de control enviados por el módulo Recolección, 
Visualización y Control. 
 Con los datos de control se activa los pines de salida y se finaliza la función void loop 
(). 
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Figura 18-2: Diagrama de flujo del módulo Lectura, Transmisión y Activación 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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2.7.3 Diagrama de flujo del programa del módulo Recolección, Visualización y Control 
En el diagrama de flujo de las figuras 19-2 y 20-2 detalla la secuencia del programa 
desarrollado en IDE de Arduino. 
Ciclo de inicialización 
 Declaración de las todas las librerías usadas. 
 Declaración de las variables globales. 
 Declaración de las direcciones de los canales ocupados para comunicación entre los 
módulos  
 Declaración de las variables para configuración de la dirección IP y MAC utilizadas por 
el módulo de comunicación ethernet shield  
 Configuración de los pines utilización para el módulo de comunicación SIM800L 
 Inicialización de la comunicación SPI del módulo NRF24L01. 
 Inicialización del módulo e comunicación SIM800L. 
 Inicialización del módulo e comunicación ethernet shield. 
 Inicialización del puerto Serial 
Ciclo de procesamiento de datos  
 Declaración de las funciones CONTROLdeRED (), nodes (), promedios (), CONSM 
()  y servidorr (). 
 La función promedios () promedia toda la información durante un tiempo de muestro 
establecido de 1.20s obtenida mediante los módulos de comunicación, la información es 
previamente almacenados ordenadamente en vectores variables,  
 La función CONTROLdeRED () se encarga de procesar todos los datos obtenidos 
previamente en la función de promedios, controlando cada red que se encuentre con 
problemas de fallas durante su monitoreo y evitar desperdicios de agua. 
 La función nodes () permite la visualización de las alertas en la página web diseñada. 
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 La función servidorr() envía la información y conecta con lavase de datos local 
externa. 
 La función CONSM () envía el mensaje de alerta mediante comunicación GSM al 
personal encargado encarga de la monitorización.  
Ciclo de repetición  
 
 La función void loop () se encarga de inicializar cada función cuando sea requerida; se 
realiza los cálculos necesarios. 
 Se inicializa verificando la conexión del shield Ethernet para poder visualizar y obtener 
datos de activación. 
 Dentro de esta función esta la página web desarrollada para poder visualizar y controlar 
mediante ella  
 Se cierra el canal de comunicación que permite escuchar y se inicializa el canal de 
escribir el cual posee una variable vector denominada estado que es enviado a los 
módulos Lectura, Transmisión y Activación. 
 Con los datos de control enviados y se finaliza la función void loop (). 
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Figura 19-2: Diagrama de flujo del módulo Recolección, Visualización y Control .1 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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Figura 20-2: Diagrama de flujo del módulo Recolección, Visualización y Control .2 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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CAPITULO III 
 
 
          PRUEBAS Y RESULATADOS 
  
   Introducción  
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas con cada uno de 
los módulos que conforman el prototipo de monitoreo de flujo de agua mediante GSM y radio 
frecuencia en un circuito local de agua potable tanto como en el hardware y el software, se 
caracterizó la respuesta de cada módulo en función a los requerimientos del proyecto 
presentados en el capítulo anterior, para ello se realizó pruebas de funcionamiento que 
corroboren las variables medidas y sus errores de funcionamiento. Adicionalmente se presenta 
un análisis de costos.  
 Caracterización del prototipo 
 
Para determinar que el prototipo cumpla con los requerimientos establecidos se realizaron 
pruebas con las variables medidas, variables de control y distintas formas de comunicación que 
se realiza. 
Al no disponer de dispositivos costosos para mediciones comunicación y control con mejor 
exactitud que los dispositivos usados en el prototipo desarrollado, se deicidio comprar 
dispositivos comerciales con características similares. Además, que los dispositivos para censar 
implementados en el prototipo tienen salidas digitales y tiene un error mínimo de calibración 
otorgados por la fábrica que los elabora este criterio se aplica a las características de los 
sensores usados para el flujo de agua. 
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 Caracterización del módulo Recolección, Visualización y Control 
En la figura 1-3 se observa una fotografía del prototipo del módulo de Recolección, 
Visualización y Control. En la parte superior e inferior se encuentran los distintos módulos de 
comunicación inalámbrica, módulo de comunicación Ethernet el cual está conectado con un 
cable Ethernet y la tarjeta de desarrollo Arduino Mega. 
 
 
Figura 1-3: Fotografía del módulo Recolección, Visualización y Control 
     Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
Para su funcionamiento se encuentran alimentados por una fuente externa de computadora la 
cual proporciona un voltaje y amperaje óptimo. 
 Caracterización del módulo Lectura, Transmisión y Activación 
 
En las figuras 2-3, 3-3, 4-3 se visualizan las fotografías de los nodos 1,2,3 respectivamente los 
cuales conforman el módulo Lectura, Transmisión y Activación. Se programó las placas de 
desarrollo de forma que permitan introducir un número superior a los 6 canales que activan el 
módulo NRF24L-01 al mismo tiempo. 
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Figura 2-3: Fotografía del módulo Lectura, Transmisión y Activación (NODO 1) 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
           Figura 3-3: Fotografía del módulo Lectura, Transmisión y Activación (NODO 2) 
               Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
          Figura 4-3: Fotografía del módulo Lectura, Transmisión y Activación (NODO 3) 
             Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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En la parte superior de cada una de las figuras se puede observar la conexión de los sensores de 
flujo a la tubería de la red de agua, a su vez se observa las electroválvulas. Los dos dispositivos 
se encuentran conectados a la tarjeta de desarrollo Arduino Nano.  Las figuras 2-3 ,3-3, 4-3 
poseen características diferentes para satisfacer las necesidades de cada posición ubicada dentro 
de la red local de agua potable.  
Cada nodo permite tomar datos de flujo de agua y ser enviados por medio del módulo de 
comunicación inalámbrica RF al módulo Recolección, Visualización y Control. 
 
 Caracterización de la red local de agua  
 
Se realizó la implementación de una red local de agua potable para la implantación del 
prototipo, el cual posee una dimensión de 4m de largo y 3m de ancho en total dividida en dos 
mallas por medio de una tubería intermedia, como se observa en la figura 5-3. El circuito local 
de agua potable fue desarrollado con características de un circuito cerrado o mallado  
 
 
Figura 5-3: Fotografía de la red local de agua potable   
        Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Posee 6 válvulas las cuales permiten la simulación de abastecimiento de agua a los usuarios y 6 
válvulas extras que permiten la simulación de fallas de agua en una red local de agua potable. 
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 Caracterización del flujo de agua  
 
Se realizaron pruebas para la comprobación del funcionamiento de los sensores ocupados que 
son detallados a continuación. 
3.6.1 Repetitividad del Lectura, Transmisión y Activación 
 
Para la obtención de los datos se tomó como referencia a 8 litros de agua realizando 15 
repeticiones por cada sensor implementado en el módulo para la obtención del porcentaje de 
error de cada uno. Esto se realzó por recomendaciones del fabricante. Los datos obtenidos se 
almacenaron en una hoja de cálculo Excel, obteniendo un análisis estadístico del error. 
 Los datos fueron tomados con una constate k=7.5 que es el factor de conversión que posee el 
fabricante para la obtención del caudal, estos datos obtenidos se muestran en las tablas 1-3 y 2-
3. 
 
Tabla 1-3: Prueba de repetitividad sensores: 1, 2,3  
 Nª Sensor1 Sensor 2 Sensor 3 
Volumen 
censado-litros 
Error  Volumen 
censado-litros 
Error  Volumen 
censado-litros 
Error  
1 9 1 9 1 8 0 
2 10 2 9 1 8 0 
3 8 0 10 2 10 2 
4 8 0 8 0 9 1 
5 9 1 8 0 10 2 
6 9 1 9 1 9 1 
7 10 2 8 0 9 1 
8 8 0 10 2 8 0 
9 9 1 9 1 8 0 
10 10 2 10 2 9 1 
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11 10 2 8 0 8 0 
12 9 1 9 1 8 0 
13 8 0 10 2 9 1 
14 10 2 10 2 9 1 
15 9 1 8 0 8 0 
  
  Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
Tabla 2-3: Prueba de repetitividad sensores: 4, 5,6  
 Nª Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 
Volumen 
censado-litros 
Error  Volumen 
censado-litros 
Error  Volumen 
censado-litros 
Error  
1 8 0 8 0 10 2 
2 8 0 8 0 8 0 
3 10 2 10 2 9 1 
4 10 2 9 1 10 2 
5 9 1 9 1 10 2 
6 9 1 8 0 8 0 
7 8 0 8 0 9 1 
8 9 1 8 0 9 1 
9 10 2 10 2 8 0 
10 9 1 8 0 10 2 
11 8 0 9 1 8 0 
12 9 1 10 2 8 0 
13 8 0 8 0 9 1 
14 9 1 10 2 10 2 
15 10 2 10 2 8 0 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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El análisis estadístico se realizó con ayuda de Minitab con el que se calculó la media, la 
desviación estándar y el coeficiente de variación. El resultado de las mediciones de los sensores 
se presenta en la tabla 3.3. 
 
Tabla 3-3: Estadística descriptiva para la repetitividad de monitoreo 
Estadística descriptiva 
Resultados 
obtenidos  
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 
Media 1,067 1 0,667 0,933 0,867 0,933 
Error típico 0,206 0,218 0,187 0,206 0,236 0,228 
Mediana 1 1 1 1 1 1 
Moda 1 0-1-2 0 1 0 0 
Desviación estándar 0,799 0,845 0,724 0,799 0,915 0,884 
Varianza de la muestra 0,638 0,714 0,524 0,638 0,838 0,781 
Curtosis -1,35 -1,62 -0,65 -1,35 -1,86 -1,78 
Coeficiente de asimetría -0,13 0 0,63 0,13 0,29 0,14 
Rango 2 2 2 2 2 2 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 
Suma 16 15 10 14 13 14 
Cuenta 15 15 15 15 15 15 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
3.6.2 Calibración del sensor de flujo 
Debido a que las mediciones de los diferentes sensores presentan un error alto y por 
recomendación del fabricante se realiza la calibración de cada sensor de flujo de agua, 
disminuyendo su margen de error. Para lo cual se realizó pruebas para determinar el número de 
pulsos obtenidos en un determinado volumen de agua. 
Mediante la tarjeta de desarrollo Arduino Nano se procede a cagar el programa de calibración 
ubicado en el anexo I, el proceso que realiza es emitir un número determinado de pulsos 
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dependiendo la cantidad de volumen de agua, en la tabla 4-3 se observa los datos obtenidos para 
cada sensor de flujo. 
 
Tabla 4-3: Calibración de los sensores en función de pulsos   
Nª Volumen 
(Litros) 
Pulsos 
Sensor 1 
Pulsos 
Sensor 2 
Pulsos 
Sensor 3 
Pulsos 
Sensor 4 
Pulsos 
Sensor 5 
Pulsos 
Sensor 6 
1 4 1753 1712 1758 1656 1602 1672 
2 3 1342 1353 1328 1264 1242 1319 
3 2 926 898 923 850 820 814 
4 4 1740 1742 1758 1602 1560 1663 
5 2 908 846 923 882 852 855 
6 6 2493 2484 2488 2390 2380 2424 
7 3 1384 1354 1411 1279 1278 1202 
8 5 2092 2054 2028 2054 2056 2070 
9 2 912 894 941 880 865 879 
10 6 2481 2452 2444 2378 2411 2415 
Promedio de pulsos  1603,1 1578,9 1600,2 1523,5 1506,6 1526,9 
Factor de 
conversión k 
7,34 7,20 7,36 6,96 6,85 6,93 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Obtenido el promedio de cada uno de los sensores de sus pulsos respectivos. Se determinó el 
factor de conversión de cada sensor que se calcula con la ecuación 1-2. 
3.6.3 Comprobación de la calibración del Sensor de flujo  
Después de haber obtenido para cada sensor su propio factor de conversión, se procedió a 
calibrar cada sensor de flujo YF-S201. Se realiza pruebas para determinar el margen de error 
que se obtiene después de calibrarse. El proceso de verificación se realizó tomando 12 muestras 
del volumen de agua aleatoriamente por cada sensor. 
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Tabla 5-3: Pruebas del sensor 1, 2 ,3 después de la calibración 
 Nª Volumen 
Referenc
ia -litros 
Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 
Volumen 
censado-
litros 
Error  
Absoluto 
%  
Volumen 
censado-
litros 
Error  
Absoluto 
% 
Volumen 
censado-
litros 
Error  
Absolu
to % 
1 4 4,142 -0,142 3,813 0,187 4,07 -0,07 
2 3 3,26 -0,26 2,954 0,046 3,121 -0,121 
3 2 1,897 0,103 1,863 0,137 2,176 -0,176 
4 4 4,062 -0,062 4,072 -0,072 3,921 0,079 
5 2 1,922 0,078 1,831 0,169 2,157 -0,157 
6 6 6,087 -0,087 5,859 0,141 6,01 -0,01 
7 3 3,156 -0,156 2,896 0,104 2,991 0,009 
8 5 4,941 0,059 5,036 -0,036 5,066 -0,066 
9 2 1,866 0,134 2,109 -0,109 2,185 -0,185 
10 6 6,351 -0,351 5,875 0,125 6,112 -0,112 
11 7 7,128 -0,128 7,034 -0,034 7,104 -0,104 
12 8 8,152 -0,152 7,882 0,118 8,099 -0,099 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
 
Tabla 6-3: Pruebas del sensor 4, 5 ,6 después de la calibración 
 
Nª 
Volumen 
Referencia 
-litros 
Sensor 4 Sensor 5 Sensor 6 
Volumen 
censado-
litros 
Error  
Absoluto  
% 
Volumen 
censado-
litros 
Error  
Absoluto 
% 
Volumen 
censado-
litros 
Error  
Absoluto 
%  
1 4 3,897 0,103 4,149 -0,149 3,914 0,086 
2 3 2,931 0,069 3,026 -0,026 2,95 0,05 
3 2 1,859 0,141 2,1 -0,1 2,016 -0,016 
4 4 4,016 -0,016 3,946 0,054 4,091 -0,091 
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5 2 2,09 -0,09 1,87 0,13 1,93 0,07 
6 6 6,026 -0,026 6,09 -0,09 5,944 0,056 
7 3 2,875 0,125 3,138 -0,138 2,902 0,098 
8 5 4,879 0,121 5,198 -0,198 5,048 -0,048 
9 2 2,002 -0,002 1,98 0,02 1,954 0,046 
10 6 5,891 0,109 6,187 -0,187 5,875 0,125 
11 7 6,98 0,02 6,932 0,068 6,802 0,198 
12 8 8,036 -0,036 8,136 -0,136 8,006 -0,006 
 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
 
En las tablas 5-3 y 6-3 se muestra el volumen de agua de referencia versus el volumen de agua 
medido después que los sensores fueron calibrados, el resultado del análisis estadístico 
experimental realizado permite verificar el porcentaje de error menor al anterior antes de ser 
calibrados los sensores. Este resultado se puede observar en la tabla 7-3. 
 
 Tabla 7-3: Estadística descriptiva del error después de la calibración  
Estadística descriptiva 
Resultados 
obtenidos 
Sensor 
1 
Sensor 
2 
Sensor 
3 
Sensor 
4 
Sensor 
5 
Sensor 
6 
Media -0,0803 0,0647 -0,0843 0,0432 -0,0627 0,0473 
Error típico 0,0432 0,0294 0,0227 0,0223 0,0314 0,0228 
Mediana -0,1075 0,111 -0,1015 0,0445 -0,0950 0,0530 
Moda - - - - - - 
Desviación estándar 0,1498 0,1018 0,0786 0,0773 0,1089 0,0789 
Varianza de la muestra 0,0224 0,0104 0,0062 0,006 00,0119 0,0062 
Curtosis -0,68 -1,27 0,18 -1,40 -1,12 0,17 
Coeficiente de asimetría -0,13 -0,57 0,75 -0,24 0,48 0,04 
Rango 0,485 0,2960 0,264 0,231 0,328 0,289 
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Mínimo 0,134 -0,109 -0,185 0,141 -0,198 -0,091 
Suma -0,964 0,776 -1,012 0,518 -0,752 0,568 
Cuenta 12 12 12 12 12 12 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
En la gráfica 1-3 se observa el porcentaje del error de las lecturas después del haber calibrado 
cada sensor que se ocupó para la implementación del prototipo. 
 
Gráfico 1-3:  Pruebas de error de los sensores después de la calibración  
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Para la comprobación de nuestros coeficientes de correlación de cada uno de los sensores; 
realizado en referencia al anexo J, indicando la escala para que exista una buena correlación. 
 
Los valores obtenidos anteriormente indican la obtención de una correlación positiva muy alta 
para cada sensor es decir que existe poca variabilidad en las lecturas de cada sensor de flujo y 
alcanzando la confiabilidad requerida. 
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 Prueba de la Comunicación del prototipo  
 
Para la comprobación de la comunicación se realizó en dos partes: la primera durante la 
implementación de cada módulo y la segunda cuando el prototipo se encontraba implementado 
en su totalidad. Para tener un correcto y adecuado funcionamiento de los dispositivos se realizó 
modificaciones al diseño con el fin de cumplir los requisitos planteados. 
Para lo cual se utilizó comunicación RF para él envió de datos entre los dos módulos con la 
finalidad de abaratar el costo de implementación del prototipo ya que los datos son enviados de 
forma continua, se implementó comunicación GSM en el módulo de Recolección, Visualización 
y Control la cual permite envió de mensaje de alerta al personal encargado solo cuando exista 
una falla o fuga de agua potable en la red local de agua potable monitorizada 
A demás el módulo de Recolección, Visualización y Control está conectado con un router 
mediante comunicación ethernet permitiendo él envió de información hacia la base de datos y 
accesibilidad a la página web. 
3.7.1 Prueba de transmisión de datos  
 
Se utilizó la pantalla del computador para comprobar la comunicación entre los módulos. 
Después de realizar las pruebas a cada nodo que conforma el módulo Lectura, Transmisión y 
Activación se confirmó el correcto funcionamiento   entre los dos módulos. La comunicación se 
realizó a una distancia de 8m, la figura 6-3 se muestra la comunicación mediante RF. 
 
 
   Figura 6-3: Prueba de transmisión de datos    
    Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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La figura 7-3 indica los datos enviados por los nodos que se encuentran en la red local de agua 
potable, estos se pueden observar en la pantalla Serial de Arduino, permitiendo confirmar la 
comunicación entre los dos módulos.  
 
       Figura 7-3: Prueba de transmisión en el observado en el computador     
         Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Para poder tener un óptimo desempeño de nuestro prototipo se configuró con un carácter que 
permite ordenar los datos de los módulos Lectura, Transmisión y Activación en forma 
descendente de cada uno evitando una confusión de los datos.  Esto permite conocer que nodo 
no se encuentra conectado. En la tabla 8-3 como se envía la trama de datos. 
 
Tabla 8-3: Cadena de caracteres de información de censado 
 
 
 
 
 
 
   Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
3.7.2  Prueba de transmisión control a los nodos   
 
Para poder tener un óptimo desempeño de nuestro prototipo se configuro con un carácter que 
permite recibir los datos del módulo Recolección, Visualización y Control.  Esto permite 
Numero 
de nodo 
Datos del 
sensor A 
Datos del 
sensor B 
Estado de la 
electroválvula 
A 
Estado de la 
electroválvula 
B 
1, 2,3… Caudal 
(L/min) 
Caudal 
(L/min) 
Encendido / 
Apagado 
Encendido / 
Apagado 
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conocer el estado de activación de las electroválvulas. En la tabla 9-3 como se envía la trama de 
datos. 
 
Tabla 9-3: Cadena de caracteres de información de control 
 
 
  
              Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
3.7.3 Prueba de transmisión de alerta   
 
Se implementó un módulo de comunicación de alerta el cual se muestra en la figura 8-3. Este se 
encarga de enviar un mensaje de texto mediante GSM al personal encargado del monitoreo de 
este sistema. 
 
Figura 8-3: Prueba de comunicación mediante GSM 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
En el celular se puede observar en mensaje recibido, indicando que existen problemas en la red 
de agua potable. Lo cual permite conocer en tiempo real cuando algún ramal de la red de agua 
tenga alguna falla de funcionamiento.  
 
Control de la 
electroválvula 1 
Control de la 
electroválvula 2 
Control de la 
electroválvula 3 
Control de la 
electroválvula 4 
Encendido / Apagado Encendido / Apagado Encendido / Apagado Encendido / Apagado 
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 Prueba de comunicación con la base de datos local  
 
Para las pruebas de comunicación con la base de datos se divido en dos etapas: la primera es él 
envió de datos del Arduino el cual está programado según el Anexo k a un archivo (Anexo L) 
ubicado en las carpetas de la base de datos como se muestra en la figura 9-3, el archivo está 
programado con una extensión .PHP, la cual permite enlazar a los datos del Arduino con la base 
de datos. 
 
 
         Figura 9-3: Archivos de configuración de enlace a la base de datos 
            Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
La segunda parte consta la configuración de los archivos .PHP para esto es necesario 
información propia de la base de datos, la tabla 10-3 permite visualizar la configuración.  
 
Tabla 10-3: Configuración de para enlace con la base de datos 
Variable en leguaje php asignación 
$dbhost “localhost"; 
$dbuser "proyecto2"; 
$dbpass "123456"; 
$dbname "control"; 
          
                    Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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Las pruebas se realizaron utilizando la visualización del serial de Arduino y de la base de datos 
Wampserver64 como se observa en la figura 9-3. 
 
        Figura 10-3: Fotografía de la comunicación entre la base de datos y Arduino 
           Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
Se puede observar en la figura 10-3 que posee las variables necesarias de almacenamiento para 
cada sensor, además se ubicó una variable time la cual autogenera la hora y fecha que recibe los 
datos. 
 Prueba de comunicación con la página web  
 
Las pruebas de comunicación realizadas entre el módulo y la herramienta desarrollada en 
formato HTML fueron similares a las realizadas en los distintos módulos. Debido a los procesos 
idénticos de comprobación mediante la visualización de la página web y el serial de Arduino. 
La figura 11-3 muestra las pruebas realizadas. 
 
        Figura 11-3: Pruebas de comunicación con la página web  
           Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
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 Prueba de alimentación   
 
Para realizar las pruebas de alimentación del prototipo se ha realizado una tabla en la cual se 
detalla el consumo de energía que posee cada dispositivo, se puede observar todos los datos 
recolectados en la tabla 11-3. 
 
Tabla 11-3: Potencia de Consumo del prototipo 
Potencia de consumo del prototipo 
Módulos del 
prototipo 
Dispositivo Voltaje 
(V) 
Corriente 
(A) 
Potencia 
(W) 
 
Lectura–
Transmisión-
Activación 
Tarjeta de desarrollo Arduino Nano 5 0.040 0.2 
Sensor YF-S201 5 0.015 0.075 
Electroválvula  12 0.320 3.84 
Módulo NRF24L01 3.3 0.014 0.0462 
Potencia Consumo del Módulo Lectura, Transmisión y Activación 4.1612 
Recolección–
Visualización-
Control 
Tarjeta de desarrollo Arduino Mega  5 0.040 0.2 
SIM800L 5 0.070 0.35 
Módulo de Ethernet shield  5 0.150 0.75 
Módulo NRF24L01 3.3 0.014 0.0462 
Potencia Consumo del Módulo Recolección, Visualización y Control 1.3462 
 POTENCIA TOTAL DE CONSUMO DEL PROTOTIPO 5.5074 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
La potencia que utiliza el módulo Lectura, Transmisión y Activación es de 4.1612 W con una 
alimentación de 5V, 0.8243 A, dividida en dos circuitos de alimentación uno para la parte de 
control con 0.3212 W voltaje de suministrado de 5 v, corriente de suministro de 0.0624 A y otra 
para la parte de potencia. El consumo de potencia que utiliza el Módulo Recolección, 
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Visualización y Control es de 1.3462 W con un voltaje de suministrado de 5 v y una corriente 
de suministro de 0.26924 A. 
Para la alimentación del circuito de control del módulo de Lectura, Transmisión y Activación se 
utilizó una batería litio permitiendo una alimentación continúa aproximada de 13 horas por parte 
de la batería cuando no exista presencia de luz solar, cálculo realizado por ecuación 3-1. 
 
𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 
∗ 0.70            Ecuación 3-1 
 
El factor de 0.7 permite tolerancias a factores externos que puedan afectar la vida útil de la 
batería. 
Cuando exista presencia de luz solar el panel se encuentra conectado a un módulo tp 4056 el 
cual posee una eficiencia de 80% hacia la batería litio. La cual permite carga en 15 h. Cálculo 
realizado en la ecuación 3-2.  
 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)
𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟∗(0.80)
         Ecuación 3-2 
 
 Implementación del prototipo  
 
Después de todas las pruebas realizadas a los diferentes dispositivos y la calibración de los 
sensores que permiten la recolección de datos para su posterior control, se procede a la puesta 
en funcionamiento del prototipo, supervisando los datos obtenidos mediante la herramienta 
virtual de visualización que fue desarrollada en HTML, se verifico el correcto funcionamiento 
de la comunicación entre los dos módulos, comprobándose que los datos de monitoreo y control 
sean transmitidos correctamente,  a su  vez la comprobación de activación de las 
electroválvulas. En la figura 12-3 se puede observar la fotografía antes de conectar a la red de 
agua potable, y la figura 13-3 muestra una fotografía de todo el prototipo implementado. 
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      Figura 12-3: Módulos antes de conectar a la red de agua potable   
        Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 
               Figura 13-3: Implementación del prototipo en la red local de agua potable   
                     Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
 Análisis económico del prototipo  
 
Para la implementación del prototipo de monitoreo de flujo de agua mediante GSM y radio 
frecuencia en un circuito local de agua potable se realizó un análisis económico de la 
implementación, con elementos adquiridos en el Ecuador. En este análisis no se incluyen los 
costos estructurales que necesitan cada módulo y la red de agua potable por considerarla fuera 
de alcance de evaluación del prototipo  
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Tabla 12-3: Análisis económica del prototipo 
Modulas de prototipo Componentes Cantidad Costo (USD) 
 
 
 
 
Lectura–Transmisión-
Activación 
Tarjeta Arduino NANO 3 21 
Sensor YF-S201 6 36 
Electroválvula 4 60 
NRF24L01 3 22.5 
Panel solar 9v 3 18 
Módulo tp4056  3 9 
Batería de litio de 3.7v y 
1200mA 
3 45 
Cables para la interconexión 1 7 
TIP 121 4 4 
Relé 5v  4 3 
Costo del Módulo Lectura, Transmisión y Activación 165.5 
 
 
Recolección–
Visualización-Control 
Tarjeta Arduino MEGA 1 35 
Shield Ethernet  1 25 
SIM800L 1 30 
NRF24L01 1 7,50 
Cables para la interconexión 1 7 
Costo del Módulo Recolección, Visualización y Control 104.5 
                                      Costo total del prototipo  270 
 
Realizado por : GUAÑO Wilmer, 2017 
 
En la tabla 12-3 se presenta el listado de los elementos y costos para cada uno de los módulos 
que integran el prototipo. El módulo Lectura, Transmisión y Activación presenta un costo de 
165.5 USD superior al módulo Recolección, Visualización y Control con un costo de 104.5 
USD por motivo que se analiza componentes de nodos es decir cada nodo tendría un costo 
55.17 USD. 
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El costo es bajo en comparación a la inestabilidad del servicio de agua potable, ya que cuando 
existe una falla de agua potable no posee una inmediata solución a la problemática generando 
perdida de líquido vital, sin contar que en el mercado no existe un sistema similar al 
implementado que brinda información precisa ayudando a la empresa y al usuario con una 
rápida solución a los problemas que se presentan ante una falla de distribución de agua potable. 
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CONCLUSIONES 
 Se implementó un prototipo de bajo costo analizando los diferentes elementos, en 
función a las características de cada dispositivo utilizado en los dos módulos que lo 
conforman.  
 El prototipo dispone de 4 electroválvulas las cuales permiten el control del 
abastecimiento para cada ramal en el circuito local de agua potable, abriendo cuando el 
sistema no detecte fuga o falla en la red y cerrando cuando exista fallas en cada ramal 
de la red de agua potable. 
 En la programación desarrollada en la plataforma Arduino se realizó mediante 
funciones o módulos permite establecer con claridad los procesos de funcionamiento 
del prototipo.  
 Se incorporó un sistema de comunicación de RF entre el módulo Lectura, Transmisión 
y Activación y el módulo Recolección, Visualización y Control que permite la 
transmisión y recepción de datos censados para control, comprobación y activación de 
las electroválvulas. Se incorporó también un módulo que permite la comunicación GSM 
el cual envía un mensaje de texto al personal encargado, informándole del estado de la 
red local de agua potable. 
 La implementación de la página web se realizó en HTML, donde se muestran los 
valores medidos por cada sensor utilizado. Dispone de opciones mediante botones que 
permiten activar uno o varios ramales para el proceso de control de la red local de agua 
potable. Además, permite visualizar el estado de cada electroválvula. 
 De las pruebas realizadas en cada uno de los sensores se logró determinar que el 
prototipo presenta un error de monitoreo diferente en cada sensor de 0.051733 % que 
corresponde un flujo de 0.571 L/min en un total de 10 L/min. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Para usos de tiempo prolongados en el prototipo se recomienda incorporar una 
alimentación autónoma para el circuito de potencia. 
 Mejoramiento de la estructura física del prototipo para evitar filtraciones de agua a los 
diferentes módulos.  
 Para una comunicación a mayores a 40 m en RF, desde un nodo hasta el punto base se 
debe utilizar un módulo de comunicación con mejores prestaciones y alcance.  
 La ubicación de los sensores se debe realizar siempre en el mismo sentido que el flujo 
de agua. 
 Hacer un control periódico preventivo a los dispositivos del prototipo para un mejor 
funcionamiento del mismo.  
 Hacer una calibración de los sensores de flujo de agua antes de su implementación. 
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Anexo B:  Módulo shield Ethernet de Arduino 
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Anexo G:  Código del módulo Recolección, Visualización y Control 
 
#include <SPI.h> 
#include <nRF24L01.h> 
#include <RF24.h> 
#include <Ethernet.h>  
#include <SoftwareSerial.h> 
#include <String.h> 
//Declaremos los pines CE y el CSN 
#define CE_PIN 7 
#define CSN_PIN 8 
//Variable con la dirección del canal que se va a leer 
 const uint64_t N1[4] = 
{0xF0F0F0F0E1LL,0xA0A0A3A301,0xB0F0F0F0D3LL,0xC0F0F0F0D4LL}; 
 const uint64_t N2[2] = {0xF0F0F0F0E3LL,0xB0F0F0F0D3LL}; 
 const uint64_t N3[2] = {0xF0F0F0F0E4LL,0xC0F0F0F0D4LL}; 
//creamos el objeto radio (NRF24L01) 
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); 
int q=0; 
int s=0; 
int j=1; 
//vector para los datos recibidos 
float datosN1[7]; 
float datosN2[7]; 
float datosN3[7]; 
float datosto[7]; 
int asig[9]; 
//int asignod[9]; 
float promen1[8]; 
float promen2[8]; 
float promen3[8]; 
float promen11[8]; 
float promen21[8]; 
float promen31[8]; 
int cpro[8]; 
  
int encendido[5]; 
int pin = 30;     
int pin1 =31; 
int Pin2= 32; 
int Pin3 =33; 
int Pin4=34; 
int Pin5=3; 
int Pin6=4; 
  int  estado[5]={1,1,1,1,1}; 
float sen1[20]; 
float sen2[20]; 
float sen3[20]; 
float sen4[20]; 
float sen5[20]; 
float sen6[20]; 
//Declaración de la direcciones MAC e IP. También del puerto 80 
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; //MAC 
byte ip[] = { 192,168,1,155 }; ; //IP 
byte servery[] = { 192,168,1,150 };  
EthernetServer servidor(80); 
EthernetClient cliente1;  
String readString = String(100); 
boolean Pin3ON = false; // Status flag 
boolean Pin4ON = false; // Status flag 
boolean Pin5ON = false; // Status flag 
boolean Pin6ON = false; // Status flag 
boolean Pin7ON = false; // Status flag 
boolean Pin8ON = false; // Status flag 
boolean Pin9ON = false; // Status flag 
boolean Pin10ON = false; // Status flag 
boolean Pin11ON = false; // Status flag 
boolean Pin12ON = false; // Status flag 
boolean Pin13ON = false; // Status flag 
boolean Pin14ON = false; // Status flag 
boolean Pin15ON = false; // Status flag 
boolean Pin16ON = false; // Status flag 
  
boolean Pin17ON = false; // Status flag 
void setup(){ 
//Abrimos el canal de Lectura 
        radio.begin(); 
 radio.openWritingPipe(N1[0]); // Abro el canal "0" para escribir  
    //   Establece el retardo y el número de reintentos tras fallo en la comunicación RF 
   radio.setRetries(15,15);  
Ethernet.begin(mac, ip); //Inicializamos con las direcciones asignadas 
servidor.begin(); 
pinMode(Pin3, OUTPUT); 
pinMode(Pin4, OUTPUT); 
pinMode(Pin5, OUTPUT); 
pinMode(Pin6, OUTPUT); 
Serial.begin(9600);  
} 
//*********************** control /********************** 
 
void CONTROLdeRED() 
{ 
int porcen1 = (promen11[1])*60/100;/// el segundo sensor del ramal  
int porcen2= (promen11[2]+promen31[1])*60/100; 
int porcen3 = (promen21[1]+promen21[2])*60/100; 
int porcen4 = (promen31[2])*60/100; 
 estado[4]=1; 
if (Pin14ON==true){ 
     
  if(Pin7ON==true && Pin8ON==true) 
{ 
if ((promen21[1]<porcen1)) 
{ 
  if((promen11[1]>2)) 
  { 
  estado[0]=1; 
    Pin10ON  = false; 
    Pin14ON  = false;   
  } 
  
  else  
{estado[0]=0; Pin10ON  = true;} 
} 
else  
{estado[0]=0; Pin10ON  = true;} 
} 
else 
{ 
    estado[0]=1; 
    Pin10ON  = false; 
    Pin14ON  = false; 
} 
} 
if (Pin15ON==true) 
{ 
if(Pin7ON==true && Pin9ON==true) 
{ 
if (((promen31[2])< porcen2)) 
{ 
   if((promen11[2]>2)) 
  { 
  estado[1]=1; 
   Pin11ON  = false; 
   Pin15ON  = false; 
     CONSM(); 
   } 
   else{ estado[1]=0; Pin11ON  = true;} 
} 
else{ estado[1]=0; Pin11ON  = true;} 
} 
else 
{ 
    estado[1]=1; 
   Pin11ON  = false; 
   Pin15ON  = false; 
} 
  
} 
if (Pin16ON==true){ 
if(Pin8ON==true && Pin9ON==true) 
{ 
if ((promen31[1]< porcen3)) 
{ 
   if(((promen21[1]+promen21[2])>2)) 
  { 
  estado[2]=1; 
   Pin12ON  = false; 
   Pin16ON  = false; 
     CONSM(); 
   } 
   else {estado[2]=0; Pin12ON  = true;} 
} 
else {estado[2]=0; Pin12ON  = true;} 
} 
else 
{ 
    estado[2]=1; 
   Pin12ON  = false; 
   Pin16ON  = false; 
} 
} 
if (Pin17ON==true){ 
if(Pin8ON==true && Pin9ON==true) 
{ 
if (promen21[2]< porcen4) 
{ 
  if(promen31[2]>2) 
  { 
  estado[3]=1; 
   Pin13ON  = false; 
   Pin17ON  = false; 
   CONSM(); 
  } 
  
  else {estado[3]=0; Pin13ON  = true;} 
} 
else {estado[3]=0; Pin13ON  = true;} 
}  
else 
{ 
   estado[3]=1; 
   Pin13ON  = false; 
   Pin17ON  = false; 
} 
} 
} 
///******CONTORLSMS 
void CONSM(){ 
  digitalWrite(Pin3, HIGH); 
} 
//*********************NODOS************* 
void nodes() 
{ 
if(asig[5]==0)Pin7ON=false; 
else Pin7ON=true;  
if(asig[6]==0)Pin8ON=false; 
else Pin8ON=true;  
if(asig[7]==0)Pin9ON=false; 
else Pin9ON=true;  
  if (Pin7ON==true && datosN1[4]==1)  Pin3ON =true; 
else Pin3ON =false; 
if (Pin7ON==true && datosN1[5]==1)  Pin4ON =true; 
else Pin4ON =false; 
if (Pin8ON==true && datosN2[4]==1)  Pin5ON =true; 
else Pin5ON =false; 
if (Pin9ON==true && datosN3[4]==1)  Pin6ON =true; 
else Pin6ON =false; 
} 
//************************promedios***************** 
void promedios () 
  
{ 
if (cpro[0]==0)cpro[0]=1; 
   if (cpro[1]==0)cpro[1]=1; 
     if (cpro[2]==0)cpro[2]=1; 
   for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
  Serial.print("    "); 
 Serial.print (datosN1[j1]); 
 } 
    Serial.println(".........."); 
     for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
  Serial.print("    "); 
 Serial.print (datosN2[j1]); 
 } 
 Serial.println(".........."); 
 for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
   Serial.print("    "); 
Serial.print( datosN3[j1]) 
 } 
  Serial.println(".........."); 
 Serial.println("ok11"); 
promen11[1]=promen1[1]/cpro[0]; 
promen11[2]=promen1[2]/cpro[0]; 
promen21[1]=promen2[1]/cpro[1]; 
promen21[2]=promen2[2]/cpro[1]; 
promen31[1]=promen3[1]/cpro[2]; 
promen31[2]=promen3[2]/cpro[2]; 
CONTROLdeRED(); 
} 
void servidorr () 
{ 
  if (cliente1.connect(servery, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 
    cliente1.print("GET /base/tesi/uni.php?sen1="); // Enviamos los datos por GET 
    cliente1.print(promen11[1]); 
  
    cliente1.print ("&&"); 
    cliente1.print("sen2="); 
    cliente1.print(promen11[2]); 
    cliente1.print ("&&"); 
     cliente1.print("sen3="); 
    cliente1.print(promen21[1]); 
    cliente1.print ("&&"); 
     cliente1.print("sen4="); 
    cliente1.print(promen21[2]); 
    cliente1.print ("&&"); 
     cliente1.print("sen5="); 
    cliente1.print(promen31[1]); 
    cliente1.print ("&&"); 
     cliente1.print("sen6="); 
    cliente1.print(promen31[2]); 
    cliente1.print ("&&"); 
     cliente1.print("node="); 
    cliente1.print(asig[0]); 
    cliente1.print ("&&"); 
    cliente1.print("actu1="); 
    cliente1.print(datosN1[4]); 
    cliente1.print ("&&"); 
    cliente1.print("actu2="); 
    cliente1.print(datosN1[5]); 
    cliente1.print ("&&"); 
    cliente1.print("actu3="); 
    cliente1.print(datosN2[4]); 
    cliente1.print ("&&"); 
    cliente1.print("actu4="); 
    cliente1.print(datosN3[4]); 
    cliente1.println(); 
    Serial.println("Conectado"); 
  } else { 
    Serial.println("Fallo en la conexion"); 
  } 
  if (!cliente1.connected()) { 
  
    Serial.println("Disconnected!"); 
  } 
  cliente1.stop(); 
  cliente1.flush(); 
} 
void loop(){ 
// Creacion De Coneccion Al Cliente 
EthernetClient client = servidor.available(); 
if (client)  
  { 
    while (client.connected()) { //Cliente conectado 
 char c = client.read(); 
          if (readString.length() < 100)   //Leemos petición HTTP caracter a caracter 
            { 
              readString = readString + c;  
            }  
          Serial.print(c); 
         if (c == '\n')  
          {  
            if(readString.indexOf("3=Habilitado") > -1)  
              {         
                Pin14ON  = true; 
              } 
               if(readString.indexOf("4=Habilitado") > -1)  
              { 
                Pin15ON  = true; 
              } 
               if(readString.indexOf("5=Habilitado") > -1)  
              { 
                Pin16ON  = true; 
              } 
               if(readString.indexOf("6=Habilitado") > -1)  
              {      
                Pin17ON  = true; 
              } 
//------------------------HTML------------------------ 
  
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");              
 client.println("Content-Type: text/html"); 
 client.println("Connection: close"); 
  client.println("Refresh: 33"); 
 client.println(); 
client.print("<html><head>"); 
client.print("<title>CONTROL DE FALLAS</title>"); 
client.println("</head>"); 
client.print("<body bgcolor='#C3DADE'>"); 
//---Titulo De La Pagina--- 
client.println("<br><hr />"); 
client.println("<h1><div align='center'><font color='#2076CD'>CONTROL DE FALLA PARA 
UNA RED LOCAL DE AGUA </font color></div></h1>"); 
client.println("<hr /><br>"); 
//---Cabeza--- 
//---Cuerpo--- 
client.println("<table border='0'  width=auto align='center' height=auto >"); 
client.println("<tr bgColor='#7DCEA0'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#FFFFFF' size='5'>Sistema De Control De 
Modulos</font></td>"); 
client.println("</tr></table>"); 
client.println("<table border='0' width='auto' cellpadding='9'cellspacing='5' align='center' 
height=auto>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'><div style='text-align:center'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'> SENSORES:  
<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Sen 1<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Sen 2<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Sen 3<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Sen 4<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Sen 5<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Sen 6<br></font></td>"); 
client.println("</tr>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>FLUJO VOLUMETRICO: 
<br></font></td>"); 
  
//promedios(); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>"); 
client.print (promen11[1]); 
client.print ("<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>"); 
client.print (promen11[2]); 
client.print ("<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>"); 
client.print (promen21[1]); 
client.print ("<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>"); 
client.print (promen21[2]); 
client.print ("<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>"); 
client.print (promen31[1]); 
client.print ("<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>"); 
client.print (promen31[2]); 
client.print ("<br></font></td>"); 
client.println("</tr></table></div>"); 
client.println("<table border='0'  width=auto align='center' height=auto >"); 
client.println("<tr bgColor='#7DCEA0'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#FFFFFF' size='5'>VISUALIZACION DE 
CONTROL</font></td>"); 
client.println("</tr></table>"); 
client.println("<table border='0'  width=auto align='center'cellpadding='9'cellspacing='5' 
height=auto >"); 
client.println("<tr bgColor='#7DCEA0'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#FFFFFF' size='5'>NODO 1</font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#FFFFFF' size='5'>NODO 2</font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#FFFFFF' size='5'>NODO 
3</font></td></tr>"); 
client.println("<tr bgColor='#7DCEA0'>"); 
if (Pin7ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
  
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
if (Pin8ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
if (Pin9ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
client.println("</tr></table>"); 
client.println("<table border='0' width='auto' cellpadding='9'cellspacing='5' align='center' 
height=auto>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'><div style='text-align:center'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'> UBICACION:  
<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' 
size='4'>VALVULA<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' 
size='4'>ESTADO<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' 
size='4'>CONTROL<br></font></td>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'><br></font></td>"); 
client.println("</tr>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Ramal 1: 
<br></font></td>"); 
if (Pin3ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
if (Pin10ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>HABILITADO"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>DESABILITADO"); 
if (Pin14ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
  
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
client.println("<td align='center' bgcolor='#EAFAF1'><form method=get><input type=submit 
name=3 value='Habilitado'></form></td>"); 
client.println("</tr>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Ramal 2: 
<br></font></td>"); 
if (Pin4ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
if (Pin11ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>HABILITADO"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>DESABILITADO"); 
if (Pin15ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
client.println("<td align='center' bgcolor='#EAFAF1'><form method=get><input type=submit 
name=4 value='Habilitado'></form></td>"); 
client.println("</tr>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Ramal 3: 
<br></font></td>"); 
if (Pin5ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
if (Pin12ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>HABILITADO"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>DESABILITADO"); 
if (Pin16ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
  
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
client.println("<td align='center' bgcolor='#EAFAF1'><form method=get><input type=submit 
name=5 value='Habilitado'></form></td>"); 
client.println("</tr>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'>"); 
client.println("<td><font face='Verdana' color='#CFCFCF' size='4'>Ramal 4: 
<br></font></td>"); 
if (Pin6ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
if (Pin13ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>HABILITADO"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>DESABILITADO"); 
if (Pin17ON) 
client.println("<td align='center'><font color='green' size='5'>ON"); 
else 
client.println("<td align='center'><font color='#B03A2E' size='5'>OFF"); 
client.println("<td align='center' bgcolor='#EAFAF1'><form method=get><input type=submit 
name=6 value='Habilitado'></form></td>"); 
client.println("</tr></table></div>"); 
client.println("<table border='0' width='auto' cellpadding='9'cellspacing='5' align='center' 
height=auto>"); 
client.println("<tr bgColor='#EAFAF1'><div style='text-align:center'>"); 
client.println("<td align='center' bgcolor='#EAFAF1'><form method=get><input type=submit 
name=7 value='confirmar'></form></td>"); 
client.println("</tr></table></div>"); 
readString="  "; 
  client.stop();  
     }  
     }} 
radio.startListening(); 
radio.openReadingPipe(1,N1[j]);  
    radio.startListening(); 
  
   if ( radio.available( )) 
 {     
     //Leemos los datos y los guardamos en la variable datos[] 
     radio.read(datosto,sizeof(datosto)); 
 } 
 else  
 { 
   for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
  datosto[j1]=0; 
 } 
 } 
 s=s+1; 
delay(1000); 
 radio.stopListening(); 
int k; 
  k=datosto[0]; 
  switch (k) 
{ 
  case 1: 
 for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
  datosN1[j1]=datosto[j1]; 
 } 
promen1[1]=promen1[1]+datosN1[1]; 
promen1[2]=promen1[2]+datosN1[2]; 
 cpro[0]=cpro[0]+1; 
  asig[1]=1; 
 sen1[cpro[0]]=datosN1[1]; 
 sen1[cpro[0]]=datosN1[2];  
  break; 
  case 2: 
 for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
  datosN2[j1]=datosto[j1]; 
 } 
  
  promen2[1]=promen2[1]+datosN2[1]; 
promen2[2]=promen2[2]+datosN2[2]; 
 cpro[1]=cpro[1]+1; 
 asig[2]=1; 
  sen3[cpro[0]]=datosN2[1]; 
 sen4[cpro[0]]=datosN2[2];  
  break; 
case 3: 
 for(int j1 =0;j1 <= 6;j1++) 
 {  
  datosN3[j1]=datosto[j1]; 
 } 
 promen3[1]=promen3[1]+datosN3[1]; 
promen3[2]=promen3[2]+datosN3[2]; 
 cpro[2]=cpro[2]+1; 
 asig[3]=1; 
  sen5[cpro[0]]=datosN3[1]; 
 sen6[cpro[0]]=datosN3[2];  
 j=1; 
break;   
} 
 j=j+1; 
if(j>3)j=1;  
delay(1000); 
s=s+1; 
radio.stopListening(); 
asig[0]=asig[1]*100+asig[2]*10+asig[3]*1; 
   for(int j1 =0;j1 <= 3;j1++) 
   { 
Serial.print (datosN1[j1]); 
 Serial.print("          "); 
 } 
 Serial.println("          "); 
   for(int j1 =0;j1 <= 3;j1++) 
   { 
Serial.print (datosN2[j1]); 
  
 Serial.print("          "); 
   
 } 
 Serial.println("          "); 
  for(int j1 =0;j1 <= 3;j1++) 
   { 
Serial.print (datosN3[j1]); 
 Serial.print("          "); 
} 
 Serial.println("          "); 
if (s>30) 
{ 
 asig[5]=asig[1]; 
  asig[6]=asig[2]; 
  asig[7]=asig[3]; 
  nodes(); 
cpro[7]=cpro[7]+1; 
if (asig[1]==0) 
 { 
   for(int j1 =0;j1 <= 5;j1++) 
 {   
  datosN1[j1]=0;   
 } 
 } 
 if (asig[2]==0) 
 { 
   for(int j1 =0;j1 <= 5;j1++) 
 { 
  datosN2[j1]=0; 
 } 
 } 
  if (asig[3]==0) 
 { 
   for(int j1 =0;j1 <= 5;j1++) 
 {  
  datosN3[j1] =0; 
  
 } 
  asig[1]=0; 
  asig[2]=0; 
  asig[3]=0; 
    s=0;   
} 
if(cpro[7]>=2){ 
promedios(); 
client.stop();   
servidorr(); 
servidor.begin(); 
      for(int j1 =0;j1 <= 5;j1++) 
 {  
  datosN2[j1]=0; 
} 
     for(int j1 =0;j1 <= 5;j1++) 
 {    
  datosN3[j1]=0;   
 } 
      for(int j1 =0;j1 <= 5;j1++) 
 {   
  datosN1[j1]=0; 
 } 
promen1[1]=0; 
promen1[2]=0; 
promen2[1]=0; 
promen2[2]=0; 
promen3[1]=0; 
promen3[2]=0; 
  cpro[7]=0; 
  cpro[1]=0; 
  cpro[2]=0; 
  cpro[0]=0; 
} 
 bool ok = radio.write(estado, sizeof(estado)); 
  //reportamos por el puerto serial los datos enviados  
  
if(ok) 
{ 
bool ok = radio.write(estado, sizeof(estado));  
} 
  s=s+1; 
 delay(1000); 
Serial.print("----------------------------------------"); 
Serial.println(s); 
digitalWrite(Pin3, LOW); 
    } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo H:  Código del módulo Lectura, Transmisión y Activación 
 
 
#include <SPI.h> 
#include <nRF24L01.h> 
#include <RF24.h> 
//Declaremos los pines CE y el CSN 
#define CE_PIN 9 
#define CSN_PIN 10 
//Variable con la direcciÃ³n del canal por donde se va a transmitir 
const uint64_t canal[2] = {0xF0F0F0F0E1LL,0xA0A0A3A301}; 
//creamos el objeto radio (NRF24L01) 
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN); 
//vector con los datos a enviar 
float datos[7]; 
 int estado_control[5]; 
   int  frecuencia1[3]; 
    int ses=0; 
int on2[1]; 
int on1[1]; 
int LED = 6; // Pin digital 6 para el LED 
int LED1 = 7; 
volatile int NumPulsos1[3]; 
volatile int NumPulsos[3];// varirlable para cantidad de pulsos recividos  
int PinSensor = 2;    //Sensor conectado en el pin 2 
float factor_conversion1=7.34; 
float factor_conversion2=7.20;//para convertir de frecuencia a caudal 
int PinSen = 3;    //Sensor conectado en el pin 2 
//---FunciÃ³n que se ejecuta en interrupciÃ³n--------------- 
 //incrementamos la variable de pulsos 
void ContarPulsos () 
{  
  NumPulsos[0]++; 
    //delay(500); 
  
}  
void ContarPulsos1 () 
{  
  NumPulsos1[1]++; 
    //delay(500); 
}  
//---FunciÃ³n para obtener frecuencia de los pulsos-------- 
void ObtenerFrecuencia ()  
{ 
frecuencia1[0]=0; 
frecuencia1[1]=0; 
 NumPulsos[0] = 0; 
     NumPulsos1[1] = 0; //Ponemos a 0 el número de pulsos 
  interrupts();    //Habilitamos las interrupciones 
 delay(1000);   //muestra de 1 segundo 
 noInterrupts();  
 frecuencia1[0]= NumPulsos[0] ; 
  frecuencia1[1]= NumPulsos1[1] ; 
} 
int c=0; 
void setup() 
{ 
  //inicializamos el NRF24L01  
  radio.begin(); 
  //inicializamos el puerto serie 
  Serial.begin(9600);  
 // Establece el retardo y el nÃºmero de reintentos tras fallo en la comunicaciÃ³n RF 
      radio.setRetries(15,15);  
  pinMode(PinSensor, INPUT);    
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinSensor),ContarPulsos,RISING); //(Interrupcion 
0(Pin2),funcion,Flanco de subida) 
  pinMode(PinSen, INPUT);  
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PinSen),ContarPulsos1,RISING); //(Interrupcion 
0(Pin2),funcion,Flanco de subida) 
 // Abro el canal "0" para leer 
      radio.openWritingPipe(canal[1]); // Abro el canal "1" para escribir  
  
digitalWrite(LED, LOW); 
digitalWrite(LED1, LOW); 
} 
int y=0; 
int yx=0; 
void loop() 
  { 
// ************************ comunicacion al nodo  ****************************  
  do{ 
  ObtenerFrecuencia(); 
   float caudal_L_m[5]; 
      Serial.println(frecuencia1[0]); 
           Serial.println(frecuencia1[1]); 
  datos[4]=y; 
 datos[5]=yx; 
   float caudal_L_h[2]; 
    radio.stopListening(); // Paro de escuchar por el canal "1" 
 caudal_L_m[1]=frecuencia1[0]/factor_conversion1; //calculamos el caudal en L/m 
  caudal_L_m[2]=frecuencia1[1]/factor_conversion2; //calculamos el caudal en L/m 
  caudal_L_m[0]=1; 
 // caudal_L_m[1]=1.1; 
  //caudal_L_m[2]=1.2; 
  caudal_L_m[3]=0; 
     Serial.println( caudal_L_m[1]); 
           Serial.println( caudal_L_m[2]); 
 //cargamos los datos en la variable datos[] 
 datos[0]=caudal_L_m[0]; 
 datos[1]=caudal_L_m[1]; 
 datos[2]=caudal_L_m[2]; 
 datos[3]=caudal_L_m[3]; 
 bool ok = radio.write(datos, sizeof(datos)); 
  //reportamos por el puerto serial los datos enviados  
  if(ok) 
  { 
         ses=0;     
  } 
  
  else 
  { 
 
     Serial.println("no se ha podido enviar"); 
         ses=ses+1; 
  } 
  c=c+1; 
 Serial.print("Datos enviados: S1...");  
     Serial.print(datos[0]);  
     Serial.print(" ,S2.... ");  
     Serial.print(datos[1]);  
     Serial.print(" , ");  
     Serial.println(datos[2]);  
  Serial.println("-------------"); 
  }while(c!=4); 
 radio.openReadingPipe(1,canal[0]);  
     radio.startListening(); // Comienzo a escuchar por el canal "0" 
radio.read(estado_control, sizeof(estado_control)); 
if ( radio.available(  )) 
 {     
         on1[0]=estado_control[0]; 
              if (on1[0] == 0) 
        { 
          digitalWrite(LED, HIGH); 
         y=1;        
        } 
        if (on1[0] ==1) 
        { 
          digitalWrite(LED, LOW); 
            y=0; 
            Serial.println("555555555");  
        }  
        on2[0]=estado_control[1] ;      
         if (on2[0]== 0) 
        { 
          digitalWrite(LED1, HIGH); 
  
         yx=1; 
        } 
         
   
        if (on2[0]==1) 
        { 
          digitalWrite(LED1, LOW); 
            yx=0; 
        }       
      }     
else  
 { 
     Serial.println("No hay datos de radio disponibles"); 
 } 
 c=0; 
 datos[4]=y; 
   datos[5]=yx; 
   delay(1000); 
Serial.println(y);  
 if (ses>=500) 
{ 
ses=0; 
digitalWrite(LED, LOW); 
 digitalWrite(LED1, LOW); 
} 
  } 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo I:   Código de calibración del sensor 
 
 
volatile int pulsos;  
// Cantidad de pulsos del sensor. Como se usa dentro de una interrupción debe ser volatile 
#define sensorDeFlujo 2 
//Pin al que se conecta el sensor. Debe ser 2 porque es único que acepta interrupciones en el 
Arduino UNO 
void flujo ()  
// Función de interrupción  
{pulsos++; // Simplemente sumar el número de pulsos}  
void setup()   
{  pinMode(sensorDeFlujo, INPUT); 
Serial.begin(9600);   
attachInterrupt(0, flujo, RISING); 
interrupts ();  
 }   
void loop ()  
 {Serial.print("Pulsos: ");  
 Serial.println(pulsos);}   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo J:  Tabla de correlación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo K: Código de configuración Arduino y la base de datos 
<?php 
    // config.php 
    // Credenciales 
    $dbhost = "localhost"; 
    $dbuser = "proyecto2"; 
    $dbpass = "123456"; 
    $dbname = "control"; 
    // Conexión con la base de datos 
    $con = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname); 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo L: Código de enlace de datos Arduino y la base de datos  
 
 
<?php 
// iot.php 
// Importamos la configuración 
 require("config.php"); 
 // Leemos los valores que nos llegan por GET 
 $sensor1 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['sen1']); 
 $sensor2 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['sen2']); 
 $sensor3 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['sen3']); 
 $sensor4 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['sen4']); 
 $sensor5 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['sen5']); 
 $sensor6 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['sen6']); 
 $nodo = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['node']); 
 $act1 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['actu1']); 
 $act2 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['actu2']); 
 $act3 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['actu3']); 
 $act4 = mysqli_real_escape_string($con, $_GET['actu4']); 
 $query = "INSERT INTO sensado(S1,S2,S3,S4,S5,S6,C_Nodo,A1,A2,A3,A4) 
VALUES('".$sensor1."','".$sensor2."','".$sensor3."','".$sensor4."','".$sensor5."','".$sensor6."','".$
nodo."','".$act1."','".$act2."','".$act3."','".$act4."')"; 
 // Ejecutamos la instrucción 
mysqli_query($con, $query); 
 mysqli_close($con); 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo M: Fotografías del prototipo implementado  
 
 
 
 
 
  
Anexo N: Página web implantada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo O: Fotografía de la base de datos implantada   
 
 
 
 
 
